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Capítulo 1 
Introdução 
Um sistema elétrico de potência consiste em geradores elétricos e cargas elétricas 
conectados a uma rede elétrica juntamente com transformadores, linhas de transmissão, 
barras e equipamentos de controle. Estes sistemas têm por objetivo é fornecer energia 
elétrica a seus consumidores de forma confiavel e segura, obedecendo padrões de qualidade. 
Um sistema de potência necessita manter uma dada freqüência e tensão constantes, 
de forma que todos os geradores conectados permaneçam em sincronismo. As cargas, em 
sistemas de potência, variam constantemente no tempo segundo o grau de consumo; a 
geração de energia deve ser alocada de forma a atender esta demanda variante no tem- 
po. Mesmo quando o fluxo de potência varia, os níveis de tensão bem como a freqüência 
entregues em diferentes pontos da rede devem ser mantidos próximos aos níveis previa- 
mente estabelecidos, com estreitas faixas de tolerância, atendendo assim aos requisitos de 
qualidade. Esse é o objetivo principal da Engenharia de Sistemas de Potência. 
Atualmente, os sistemas elétricos têm sofrido uma evolução de suas características, 
como conseqüência de restrições ambientais e de investimento, que limitam a expansão 
da rede de transmissão, aliado ainda ao crescimento desordenado da demanda. A reforma 
do setor elétrico que ocorre em vários países, impõe novos requisitos, já que cria-se um 
ambiente competitivo e de livre acesso à rede de transmissão. Isto ocasiona uma inten- 
siva utilização dos recursos existentes, fazendo com que os sistemas tendam a operar em 
condições de alto carregamento e configuraçõesem que as margens de estabilidade são 
consideravelmente reduzidas. 
O problema de estabilidade de sistemas de potência, embora seja um problema de 
estabilidade de um sistema dinâmico, e portanto um problema único, tem sido tratado 
como diversos problemas em separado. Devido â complexidade dos sistemas de potência, 
os fenômenos dinâmicos englobam uma larga faixa de freqüência. Uma abordagem basea- 
da no sistema completo levaria a análise de um modelo de alta dimensão. Desta forma,
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os fenômenos são classificados segundo a faixa de freqüência que ocorrem e a análise e 
síntese dos controladores das diversas malhas de controle são feitas em cima de modelos 
de ordem reduzida, porém adequados. Este tratamento diferenciado da estabilidade em 
sistemas elétricos tem facilitado a análise e a determinação de ações de controle. 
Assim, a estabilidade eletromecãnica é dividida em estabilidade para pequenas pertur- 
bações e estabilidade transitória. Mais recentemente emergiu o problema de estabilidade 
de tensão, como um novo problema. As diversas malhas de controle associadas aos gera- 
dores também têm papel importante na manutenção da estabilidade de sistema elétrico. 
Um sistema elétrico de potência, constantemente variando seu ponto de operação de 
modo a atender a demanda de energia, está sujeito a oscilações nos eixos dos rotores das 
máquinas geradoras. Tais oscilações-, na faixa de 0,2 a 2,5 Hz são chamadas de oscilações 
eletromecânicas e estão associadas a modos de oscilação dominantes no sistema. 
A ocorrência das oscilações eletromecãnicas pouco amortecidas depende fundamental- 
mente da ação dos reguladores de tensão, principalmente os de ganhos altos e respostas 
rápidas. De forma a melhorar, de maneira geral, a qualidade da energia entregue aos con- 
sumidores, faz-se uso de estabilizadores de sistemas de potência (ESPS) que são instalados 
junto às máquinas do sistema, adicionados ao sistema de excitação dos geradores. 
Estes controladores têm a função de aumentar a estabilidade dinâmica dos sistemas 
de potência, amortecendo as oscilações eletromecânicas, que se sustentam ou crescem no 
sistema ao longo do tempo. Sua eficácia tem sido comprovada há bastante tempo, por 
aplicações práticas. Estes controladores devem ter seus parâmetros corretamente a_jus- 
tados, de forma que o sistema de potência tenha o desempenho almejado. O projeto 
deste tipo de controlador é baseado em modelos lineares que representam o sistema em 
determinada condição típica de operação. Ou seja, o modelo do sistema é obtido através 
da linearização das equações que descrevem o sistema, na vizinhança de um determinado 
ponto de operação. O procedimento de projeto destes controladores pode ser resumido 
da seguinte maneira: inicialmente são identificados os modos de oscilação problemáticos, 
os quais são associados às máquinas geradoras. Em seguida, o projeto é executado con- 
siderando um modelo máquina-barra infinita. O novo sistema, já com o estabilizador 
adicionado, é analisado e os novos modos problemáticos são identificados, assim suces- 
sivamente, até que todos os modos tenham sido eliminados. Este procedimento é dito 
seqüencial e o projeto considera o sistema como sendo descentralizado. 
Ocorre porém, que os sistemas elétricos de potência são sistemas multivariáveis com- 
plexos e altamente não-lineares, cujas características e condições de operação mudam 
constantemente, conforme o carregamento do sistema e os níveis de geração. Isto pode 
contribuir para degradar o desempenho de seus controladores, já que o ponto de operação
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destes sistemas varia ao longo do tempo e os controladores de parâmetros fixos projetados 
para um determinado ponto de operação podem não manter a performance desejada em 
diferentes condições de operação. 
Atualmente, técnicas não-lineares para a análise de estabilidade transitória, pequenas 
perturbações e estabilidade de tensão têm sido bastante pesquisadas. Embora um número 
considerável de trabalhos de pesquisa explorem o uso de uma abordagem não-linear para o 
controle de sistemas elétricos de potência [16,l7], os resultados ainda são bastante limita- 
dos. Para a síntese, técnicas lineares ainda constituem grande parte das aplicações. Surge 
então a necessidade do desenvolvimento de técnicas de síntese de controladores que consi- 
derem as possíveis variações no sistema, a infiuência das não-linearidades e das dinâmicas 
não modeladas na resposta do sistema e ainda de restrições estruturais. Diversas técnicas 
e suas aplicações a sistemas de potência, vêm senclo desenvolvidas e estudadas com o 
objetivo de contornar estes problemas. Dentre elas, pode-se citar o controle ótimo [32,33], 
o controle preditivo generalizado [8,l9], o controle robusto [15,18] e o controle adaptativo 
[5,6,7,8,9,10,14,21,22]. 
Um controlador adaptativo se “adapta” às mudanças das características do sistema, 
ajustando automaticamente os parâmetros do controlador em função do comportamento 
do processo, de modo a garantir as especificações de funcionamento e a boa performance 
do sistema. A estrutura adaptativa é uma filosofia de projeto para monitorar variações 
no tempo e inserir estas mudanças no procedimento do projeto. O controle adaptativo 
pode ser usado principalmente como alternativa no tratamento de processo complexos 
como por exemplo: processos não-lineares, processos com atrasos distintos, processos com 
dinâmica assimétrica e processos com acoplamento entre variáveis.
' 
O atual estágio de desenvolvimento da indústria de microprocessadores possibilita seu 
emprego no controle digital de processos. Algoritmos de controle até então considerados 
complicados, dentre eles o de controle adaptativo, podem ser agora implementados a um 
baixo custo, de forma fácil e confiável, devido a rapidez do tratamento de dados nos 
processadores atuais. 
Devido a todas estas características, um controlador adaptativo pode ser usado com 
sucesso na resolução do problema das oscilações eletromecânicas em sistemas de potência. 
O objetivo deste trabalho é realizar um estudo sobre estabilizadores de sistemas de 
potência adaptativos auto-ajustáveis baseados na estratégia de controle por posiciona- 
mento de pólos. Serão considerados dois tipos de posicionamento de pólos. No primeiro, 
o posicionamento completo de pólos, onde os pólos de malha fechada são determinados 
pelos pólos do modelo estimado da planta, deslocados radialmente em direção ao centro 
do plano Z por um fator de deslocamento a. O segundo tipo é o posicionamento parcial
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de pólos, onde apenas os pólos com amortecimento abaixo do desejado são deslocados. 
Com isso, pretende-se poupar esforço de controle, evitando a saturação. Além disso, serão 
explorados aspectos do algoritmo de auto-procura do fator de redução cv. O algoritmo de 
auto-procura permite que um oz adequado à condição de operação do sistema seja escolhi- 
do a cada período de amostragem. Pretende-se com o emprego desta técnica, a diminuição 
do esforço de controle, sem que um valor fixo de oz seja escolhido a priori. Um aspecto não 
explorado em trabalhos anteriormente publicados é o algoritmo de auto-procura do fator 
de deslocamento aplicado ao posicionamento parcial de pólos. Este método será proposto 
neste trabalho. 
A organização deste trabalho é dada da seguinte maneira: No Capítulo 2, são mos- 
trados os princípios de controle adaptativo auto-ajustável. Os métodos de identificação e 
controle mais utilizados na literatura são mostrados e brevemente discutidos. O Capítulo 
3 diz respeito especificamente a aplicação de controle adaptativo auto-ajustável a sistemas 
de potência. A técnica de identificação por mínimos quadrados recursivo estendido e a 
técnica de controle por posicionamento parcial de pólos são mais amplamente discutidas, 
dado que estas técnicas são as utilizadas neste trabalho. Também é apresentada uma 
técnica de auto-procura do fator de redução oz, para o posicionamento de pólos e a sua ex- 
tensão para o posicionamento parcial de pólos será proposta. No Capítulo 4 é mostrada a 
aplicação e avaliação das técnicas de identificação e controle consideradas. Através de um 
simulador de sistemas elétricos de potência, são feitos testes dos ESPS adaptativos em dois 
sistemas multimáquinas, com o objetivo de analisar a viabilidade de aplicação de controle 
adaptatívo a sistemas reais. Finalmente, no Capítulo 5 são apresentadas as conclusões 
gerais do trabalho, com indicações para trabalhos futuros nesta linha de pesquisa.
Capítulo 2 
Princípios de Controle Adaptativo 
2. 1 Introdução 
Os sistemas reais são, em sua maioria, não-lineares, porém a teoria clássica de controle 
trata apenas de sistemas lineares invariantes no tempo. Desta forma, os sistemas reais 
são linearizados através de um modelo e esse modelo passa a representar o sistema, para 
uma dada condição de operação. Para muitas aplicações reais esta é uma boa aproxi- 
mação e os controladores sintetizados com base no modelo linearizado apresentam uma 
boa performance. Porém, existem sistemas com caracteristicas fortemente não-lineares e 
características dinâmicas que variam com 0 tempo. Um controlador fixo baseado em um 
modelo linearizado pode não ser capaz de levar em conta estas variações. Um contro- 
lador que reconheça este tipo de variação e as introduza em seu modelo pode ser então 
requerido, como por exemplo, um controlador adaptativo. 
O termo “adaptativo” dá uma idéia de mudança de comportamento, ou seja, a ca- 
pacidade do sistema em levar em consideração mudanças imprevisíveis que ocorrem no 
sistema e/ ou externamente a ele, com o passar do tempo, e a existência de perturbações. 
Um controlador adaptativo deve convergir seus parâmetros paradeterminados valores a 
fim de garantir a performance desejada para o sistema global, mesmo quando este sistema 
é desconhecido. 
Este capítulo objetiva apresentar os aspectos básicos da teoria de controle adaptativo 
auto-ajustável, os quais foram necessários para o desenvolvimento deste trabalho, jun- 
tamente com uma rápida descrição' das principais estratégias de controle adaptativo que 
têm sido aplicadas a sistemas de potência. _
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2.2 O Esquema Adaptativo 
Existem três tipos de controladores adaptativos mais comumente utilizados, a saber, 
o escalonamento de ganho, onde os parâmetros apropriados para o controlador são es- 
calonados em função de um indicativo da condição de operação do sistema; 0 modelo 
de referência, onde a saída do sistema é comparada com a de um modelo de referência, 
escolhido de maneira conveniente, e o erro é usado para o ajuste dos parâmetros do con- 
trolador; e o auto-ajustável, onde os parâmetros de um modelo estrutural para o sistema 
são identificados e em seguida o controlador é sintetizado utilizando técnicas convencio- 
nais de projeto. Os três tipos são ilustrados na Figura 2.1. Neste trabalho só será tratado 
o controlador adaptativo auto-ajustável, mas maiores detalhes sobre os outros dois tipos 
de controladores adaptativos podem ser conseguidos na referência 
O controle adaptativo auto-ajustável explícito, ou indireto, consiste em duas fases dis- 
tintas: identificação e controle. A cada intervalo de amostragem os parâmetros de um 
modelo previamente especificado são estimados e através deles os parâmetros do contro- 
lador são ajustados. utilizado o princípio da equivalência certa, ou seja, os parâmetros 
estimados do modelo são usados como se fossem os reais, sendo que a incerteza das estima- 
tivas não é considerada. Existem diferentes técnicas de identificação e controle, as quais 
serão tratadas nas seções seguintes. Já no controle adaptativo auto-ajustável implícito, 
ou direto, os parâmetros do controlador são obtidos diretamente, através de um algoritmo 
de estimaçao recursiva. 
2.3 Esquema de Controle Discreto 
O controle adaptativo é um método de controle digital. Portanto, para 0 seu emprego 
em sistemas de potência, ou em qualquer outro processo contínuo, é necessáriodiscretizar 
o sistema.
' 
Um sistema controlado por computador pode ser esquematicamente descrito como é 
mostrado na Figura 2.2
V 
A saída do processo é convertida em um sinal digital através do uso de um conversor 
analógico-digital (A-D). Este conversor pode ser uma chave que é fechada a cada período 
de amostragem T S, colhendo assim um valor amostrado de y(t). O computador considera 
o sinal convertido como sendo uma seqüência de números, processa este sinal através de 
um algoritmo de controle e gera uma nova seqüência de números. Esta nova seqüência é 
novamente convertida, desta vez por um conversor digital-analógico (D-A) e então aplicada 
ao processo. O conversor digital-analógico utilizado aqui é um sustentador de ordem zero,
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Condição 
Escalonamento de Operaçao 
de Ganho 
fü) _ 
+ Controlador 
um yu) 
H) 
ymü) 
Mecanismo 
A 
I 
de Ajuste
I ra) 
+ Controlador 
ya) 
b)- 
câä:n'“ë|r%¡g0 Estimação de 
Parâmetros 
rü) - 
+ Controlador 
um ya) 
C) 
Figura 2.1: Tipos de controladores Adaptativos a) Escalonamento de ganho b) Modelo 
de referência c) Auto-ajustável.
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Figura 2.2: Esquema de discretização de um processo contínuo 
cuja função de transferência é 112. Sua função é sustentar o sinal digital u t entre os3 
períodos de amostragem, no último valor calculado. 
Os eventos são sincronizados pelo relógio de tempo real do computador e acontecem 
a cada período de amostragem. 
Através da Transformada Z, a função de transferência do sistema G (s) pode ser trans~ 
formada em um modelo entrada-saída discreto: 
Y(z) = G(2)U(2) (2-1) 
A função G' é a função de transferência no domínio Z, já incluindo o sustentador 
de ordem zero, e é dada por: 
G(z) = z-'digg (22) 
' Os polinômios A(z'1) e B(z'1) são dados por: 
A(z`1) = 1 + a¡z`1+ a2z”2 + + a,,az`"° (2.3) 
B(z`1) = bg + blz* + bzz`2 + + an,,z`"" 
sendo que lc indica o atraso de transporte do processo. Se o processo não tiver atraso, 
lc _é igual a 1. Caso o sistema tenha um atraso de transporte T múltiplo do período de 
amostragem T3,-de forma que T = nT,, então k = n + 1.
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No domínio de tempo discreto, o sistema é então representado por: 
y(z:) = -a1y(t - 1) - az!/(t - 2) - - a,,,,y(t - na) + 
. b0u(t - k) + b1u(t - lc - 1) + + b,,bu(t - k - nb) (2.4) 
onde y(t) e u(t) representam os valores de saída e entrada do sistema, respectivamente, 
no tempo discreto t = nT,. 
Usando o operador de diferenças q'1 definido como q"iy(t) = y(t - 12), onde i é um 
inteiro, a equação (2.2) torna-se: í 
A(‹1'1)y(f) = ‹1"“B (‹1'1)U(t) (2-5) 
onde A(q'1) e B(q“1) têm a mesma forma que em (2.3), com q substituindo z. 
Caso o processo sofra a adição de uma perturbação estocástica, a equação (2.5) torna- 
se: 
A(‹1`1)1/(ff) = ‹1"°B (‹1`1)U(f) + C(‹1`1)@(f) (2-6) 
onde e(t) é um ruído branco, ou seja, uma seqüência aleatória não correlacionada de média 
zero, e C'(q`1) é dado por: ' 
C(q`1) = 1+ c1q'1 + c2q`2 + + c,,cq`"° (2.7) 
2.4 Identificação de Sistemas 
Para que um controlador possa ser sintetizado, é necessário que as propriedades do 
sistema a ser controlado sejam conhecidas, isto é, é necessário conhecer um modelo que 
descreva adequadamente o processo. A obtenção deste modelo é dada geralmente através 
do conhecimento das leis físicas do processo e da relação matemática entre as variáveis 
de relevância do sistema. Após a estrutura do modelo ser definida, um processo de 
experimentação é efetuado, ou seja, observa-se os sinais de saída do processo em resposta 
a determinadas entradas. Com isso, valores numéricos são-associados aos parâmetros da 
estrutura definida anteriormente. A esse procedimento é dado o nome de Identificação de 
Sistemas.
' 
Um controlador adaptativo necessita da identificação dos parâmetros do modelo a cada 
período de amostragem, para que seja detectada alguma eventual variação nos parâmetros 
da planta e essa variação possa ser introduzida na lei de controle. Essa identificação em
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tempo real é denominada Identificação Recursiva. 
Existem vários métodos de identificação recursiva conhecidos na literatura, porém nes- 
te trabalho será utilizado o método do mínimos quadrados recursivo pela sua comprovada 
eficácia e pela simplicidade de implementação. Este método 'é uma variante do método 
dos mínimos quadrados, utilizado para estimação paramétrica oflüne. Os dois métodos 
serão descritos a seguir.
g 
2.4.1 O Método dos Mínimos Quadrados 
O método dos mínimos quadrados pode ser aplicado a uma grande variedade de pro- 
blemas. De acordo com seu princípio, os parâmetros desconhecidos de um modelo ma- 
temático devem ser escolhidos de forma que o somatório dos quadrados das diferenças 
entre os valores medidos e os calculados, multiplicados por um número que mede o grau 
de precisão, seja mínimo 
Seja um modelo matemático descrito da seguinte forma: 
1/(Í) = <P(í)9 (2-3) 
onde y é a variável observada, 0 são os parâmetros desconhecidos, <p são funções conhecidas 
que podem depender de outras variáveis. O modelo é indexado por t, neste caso, discreto 
e definido como t = nT_.,. As variáveis ga, são chamadas de regressores e o modelo acima 
de modelo de regressão. Os vetores 9 e ‹,o são definidos como: 
W) = [zzzlw @z<f› zz..<zf›] <2.9› 
aff = [01 02 0,] .(2.1o) 
Esta formulação do método dos mínimos quadrados pode ser usada para representar 
o sistema da equação (2.6), com k = 1 e C(q'1) = 1: 
y(t) =- -a1y(t - 1)- azy(t - 2) - - a,,,,y(t - na) + b0u(t - 1) + (2.11) 
b1u(t - 2) + + b,,,u(t -1- n¡,)_ 
Porém, esta técnica também pode ser usada em sistemas cujo atraso de transporte k 
seja maior que 1. Para isso, basta que n¿, seja escolhido de forma a acomodar possíveis 
termos iniciais nulos.
`
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V A seguinte associação pode ser feita: 
<fiT(i) = [-1/(Ê-1) -y(1fi~flzz) HU-1) W-1-flzz)l (2-12) 
ef” = [al ana bo bl bm] (213) 
O par de observações e regressores {y(1§), (p(i),i = 1, 2, __., t} podem ser obtidos através 
de um experimento. O problema consiste em determinar os parâmetros de forma que as 
saídas calculadas por (2.8) sejam tão próximas quanto possível das variáveis medida y(z`), 
no sentido dos mínimos quadrados. Como a variável medida y é linear nos parâmetros 9 e 
o critério dos mínimos quadrados é quadrático, o problema admite uma solução analítica. 
Introduzindo ainda a seguinte notação: 
0) 
*Ê 
/'\ E(t) = 1) e(2) --- s(t) (2.15) 
<fi(1)
V 
<r›(z) = z (2.1ô) 
W) 
Os erros de predição ê:(t) são definidos como: 
Y(zf) = 
[ 
(1) zz(2) zz(z)l (214) 
l l 
50) = 1/(Í) - W) = 2/(il ~ <PT(2')9 (2-17) 
onde g)(t) é o valor estimado de y no instante t. 
A estimativa de mínimos quadrados é 0 vetor 0 que minimiza a função definida não 
negativa V(0, t) : 
v(@.() = §2@(z')2 = §2(zz(z') - ¢T(z)@)2 s (218) 
l=1 Z=1 
A solução do problema dos mínimos quadrados é dada pelo teorema apresentado a 
seguir. 
Teorema 2.1l[1]:
E 
A função apresentada em (2.18) é mínima para os parâmetros Ô de forma que: 
‹r›T‹I›ó› z ‹1>TY
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Se a matriz <I>T<I> é não-singular, o mínimo é único e dado por:
A 
0 = (‹I>T‹I›)"*‹I>T Y (2.19) 
Prova: 
A função (2.18) pode ser reescrita como: 
2V(ø,z:) = ETE = (Y - ‹I>â)T(Y _ ‹r›0) 
~ = < YTY ~ YT<1›0 - eT¢›TY + 0T<1;›T‹I>0 
Como a matriz <I>T<I> "lé sem re não-ne ativa definida a fun ão V tem um mínimo.7 
21/(0, ú) = YT(I - <1>(‹r>T‹1>)-1<1›T)Y + (0 - (<I›T‹I>)-1‹I›TY)(<I›T<§)(0 _ (‹I›T‹r)-1‹I›TY) 
O primeiro termo independe de 0, assim sendo, é irrelevante para minimização. O 
segundo termo é sempre positivo. Um valor de 0 que o anule será. o mínimo da função 
custo. O mínimo é dado por: 
- 6 = â = (‹I›T‹1›)-1‹1>TY 
Uma estimativa Ô pode ser obtida desde que <I>T<I> seja não-singular. Isto pode ser 
conseguido através da contínua excitação de sistema, pois neste caso não aparecerão 
linhas em comum na matriz <I>. 
Desta forma, o teorema está provado. 
Se o sistema está sujeito a uma perturbação estocástica 1/(t), a equação (2.8) torna-se: 
ç 
y(t) = <p(t)9 + 1/(t) (2.20) 
Pré-multiplicando a equação (2.20) pela pseudo-inversa de <I>., (<I>T<I>)'1<I>T, e usando a 
equação (2.19), tem-se que: 
~ 
a êz 0 + (ƒ‹i;›T‹r›)-1‹1›Tzz (221)
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em Filtro Va) 
Lin e ar 
Figura 2.3: Obtenção de um ruído colorido 
Portanto, a estimação por mínimos quadrados será polarizada por um valor dado pelo 
valor esperado de (<I>T<I>)"1‹I>T1/. Caso 1/(t_) seja um ruído branco, não haverá polarização, 
pois é facilmente comprovado que E{(<I>T<I>)”1<I>T1/} = 0, já que os elementos de <I> vão 
envolver apenas valores passados deste ruído. 
Caso 1/(t) seja um ruído colorido obtido conforme a Figura 2.3, onde o filtro linear é 
representado por C (q"1) e e(t) é um ruído branco, tem-se: 
z»<t› = cw-1›@<fi› l <2.22> 
= e(t) + c1e(t - 1) + - - - + c‹,,ce(t - nc) (2.23) 
Desta forma, as estimativas serão polarizadas e um outro método de estimação deve 
ser considerado. Uma alternativa será. apresentada no próximo capítulo. k 
2.4.2 O Método dos Mínimos Quadrados Recursivo
_ 
Em aplicações de controladores adaptativos, as medições são realizadas de maneira 
seqüencial online e Ô deve ser atualizado a cada instante de tempo, para que qualquer 
mudança inesperada no sistema seja incluída na lei de controle. 
Faz-se necessário então que os cálculos sejam feitos de maneira recursiva, de forma a 
poupar tempo computacional, já que a equação (2.19) usa toda a informação do sistema 
desde t = 0, sendo que o tempo cresce continuamente. Desta forma, mudanças na equação 
(2.19) devem ser introduzidas de forma que apenas a informação do tempo anterior possa 
ser utilizada para a obtenção da estimativa no tempo atual. O algoritmo rearranjado 
desta forma é denominado mínimos quadrados recursiva. 
O teorema 2.2 é apresentado a seguir e mostra as expressões deste algoritmo. 
Teorema 2.2 [1]: 
Seja Ô(t - 1) a estimativa de mínimos quadrados baseado nas medições de t - 1. 
Assume-se que a matriz <DT<I> possui posto completo para todo t > to. A estimativa dos
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mínimos quadrados 0 para o tempo t satisfaz então as seguintes equações recursívas: 
ÔU) = ÔU _ 1) + K(t)(2/(Í) - <PT(1f)Ô(t - 1)) (2-24) 
K = P(í)<P(t) = PU - 1)<P(f)(Í + <PT(f)P(í _ 1)<P(t))_1 (2-25) 
P = P(f - 1) - P(fi - 1)</1(t)(I + s0T(f)P(fi - 1)<P(t))"1<PT(1f)P(t - 1) 
= (I - K(t)‹pT(ú))P(ú - 1) › (2.2õ) 
€(t) = y(í)-</1T(1f)Ô(fi~1) (2-27) 
/'É/É 
vi-vb \/\/ 
Prova: A demonstração .deste teorema encontra-se em 
O erro e(t) pode ser interpretado como um erro de predição de y(t) um passo a frente 
baseado na estimativa anterior de Õ. A matriz P(t), chamada de matriz de covariância, é 
dada por:
A 
P(ú) = (‹I›T(ú)‹1>(z))'1 (2.2s) 
Os elementos da diagonal de P(t) estão relacionados com a variância do elemento 
correspondente de 0. Assim, quanto menor for a magnitude do elemento `(z`, da matriz 
P(t), melhor vai ser a estimativa do elemento correspondente de 0. 
Quando a estimação tende para os valores corretos, o erro de predição torna-se pequeno 
ou quase zero. Com isso, a matriz de covariância, que indica a qualidade da estimação, 
tem os valores dos elementos de sua diagonal principal tornando-se pequenos, a medida 
que as estimativas de 0 tendem para os valores reais. Desta forma, o algoritmo torna-se 
incapaz de rastrear mudanças nos parâmetros do sistema. Este problema será discutido 
na próxima seção. i _ 
_ 
A matriz de covariãncia deve ser inicializada em t = O, em um determinado valor. 
Este valor depende do conhecimento que se tem a priori do sistema. Geralmente é usado 
um valor de grande magnitude, devido ao pouco conhecimento que se tem do sistema e 
para compensar as más estimativas iniciais. 
2.4.3 Parâmetros Variantes no Tempo 
No algoritmo dos mínimos quadrados os parâmetros 9 são considerados constantes. 
Acontece porém, que a maioria dos processos industriais é variante no tempo. Em um
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controlador adaptativo é preciso que o algoritmo de identificação detecte esses parâmetros 
variantes no tempo para que essas variações no sistema sejam inseridas na lei de controle, 
garantindo a performance do sistema realimentado. 
O algoritmo dos minimos quadrados recursivo não rastreia bem parãmetros varian- 
tes. Caso os parâmetros Ô já tenham convergido para os valores reais, algumas mu- 
danças devem ser inseridas no algoritmo para que ele possa detectar possíveis variações 
nos parâmetros do sistema. 
Podem ocorrer dois tipos diferentes de variações no sistema. O primeiro tipo é quando 
há uma variação brusca nos parâmetros do sistema. Para este caso, pode-se adotar uma 
solução simples, denominada Reset da Matriz de C'ovar1Iâncz`a. Esta técnica caracteriza-se 
pela reinicialização periódica de P(t) ou segundo algum critério, como por exemplo o 
critério do traço mínimo. Quando o valor do traço da matriz de covariância é inferior a 
um dado valor, esta matriz pode ser reinicializada da seguinte maneira: 
P(t) == P(t) + Q(t) (2.29) 
onde Q(t) é uma matriz diagonal, com os elementos da diagonal principal correspondentes 
aos parâmetros variantes, de grande magnitude. 
O segundo tipo de variação é uma variação lenta e progressiva no valor dos parâmetros. 
Para solução deste problema é necessário que se introduza uma variação no Teorema 2.2. 
Uma dasmaneiras possíveis é a introdução de um “fator de esquecimento”. Os parâmetros 
identificados dados pela equação (224) podem ser considerados como uma média pon- 
derada dos parâmetros identificados anteriormente e a informação dada pelos sinais de 
entrada e saída atuais. O uso do fator de esquecimento faz a eliminação progressiva 
da influência de medidas anteriores na atualização de P(t), mantendo a capacidade de 
rastreamento de variações no sistema. 
Neste caso, a equação (2.26) torna-se: “ 
P t - 1 
Pc) = (I - K‹t›«›T<zf›>¿,-) (230) 
onde z\ é chamado de fator de esquecimento com valor menor que um, geralmente situado 
na faixa 0,95 À gl.
_ 
Desta maneira, assegura-se que os elementos de P(t) não cairão a zero com a evolução 
do tempo e o algoritmo esta apto para monitorar eventuais modificações paramétricas no 
sistema. . 
Um problema acontece porém, se nenhuma nova modificação ocorre no estimador por
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umlongo intervalo de tempo. Os elementos da matriz P(t) crescem a uma taxa z\, devido 
ã continua divisão de P(t), podendo inclusive chegar ao limite numérico do computador. 
Este fenômeno é conhecido como “explosão da matriz de covariância”. Uma maneira 
desse problema ser evitado é atraves do uso do fator de esquecimento variável [3,4,9]. 
O fator de esquecimento deve ser calculado a cada período de amostragem pela seguinte 
equação [9]: 
'nazi-p-ea-nfiamíšg meu 
Se o sistema está em regime permanente, o erro de predição 6 será pequeno ou quase 
zero, o que faz com que z\ fique próximo de 1, prevenindo a explosão da matriz de cova- 
riãncia. Caso haja uma perturbação, o valor de À é diminuído a medida que o erro de 
predição é aumentado, aumentando assim a capacidade de identificação do algoritmo. 
› O valor de 20 na equação (2.31) é d_ado por uma constante que controla a velocidade 
de adaptação de À e é escolhida de acordo com aaplicação. 
Um algoritmo de estimação de parâmetros utilizando o método dos mínimos quadrados 
recursivo pode ser resumido no_s passos mostrados em seguida. 
2.4.3.1 Algoritmo de Identificação por Mínimos Quadrados Recursivo 
1. .No instante t = nT,, medir y(t) e formar o vetor ‹p(t), com as medidas de u e y mais 
recentes.
i 
2. Calcular o vetor de ganhos K `(t), usando: 
` 
Ku) = Pa - 1)‹z›<fi)(I + ‹pT<t>P(t - 1)¢(t)›'1 
3. Calcular o vetor de parâmetros estimados, usando:
i 
ë<f› = ão - 1) + K<f›‹y‹f› - ‹.zšT‹zf›ë‹z_ - 1›› 
4. Calcular o erro de predição e(t), usando: 
` 
' 4Ú=y@-wffifiü-U 
5. Calcular a matriz de covariãncia P(t), usando: 
i Pe-U HÚ=U-KWWVD À
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\ 
6. Aguardaro próximo período de amostragem e voltar ao passo 1. 
2.5 Estratégias de Controle Adaptativo Auto- 
Ajustável
i 
Um esquema (diagrama de blocos) de um controlador adaptativo auto-ajustável foi 
apresentado na Figura 2.1. Este controlador pode ser visto como sendo composto por 
dois laços de controle: o primeiro deles é a planta de um processo qualquer mais um 
controlador linear, e o segundo é composto de um identificador recursivo de parâmetros 
e uma lei de projeto de controle. Um controlador adaptativo auto-ajustável é bastante 
flexível quanto a lei de projeto ‹a ser utilizada. Dentre as mais comuns pode ser citado o 
posicionamento de pólos, a variância mínima, a variância mínima generalizada e o controle 
preditivo. Pode-se dizer, com algumas restrições, que a maioria das técnicas de projeto 
pode ser adaptada ao esquema de controle adaptativo. 
Os algoritmos de controle adaptativo auto-ajustável podem ser divididos em dois tipos: 
explícitos ou implícitos. Nos controladores adaptativos ditos explícitos ou indiretos é feita 
a identificação recursiva e um modelo do processo é obtido. A partir deste modelo, que 
é suposto ser o modelo real do sistema, e através de um método de projeto selecionado 
obtêm-se os parâmetros do controlador. Este tipo é utilizado neste trabalho. Já nos 
controladores adaptativos implícitos ou diretos, os parâmetros do controlador são obtidos 
diretamente da estimação recursiva e'os parâmetros do sistema não são identificados 
explicitamente. Uma aplicação destatécnica a sistemas de potência é apresentada em 
[21]. 
Nesta seção serão-brevementeiapresentadas algumas técnicas mais comumente utiliza- 
das no projeto de controladores adaptativos auto-ajustáveis. 
2.5.1 Controlador de Variância Mínima 
Neste tipo de controlador, o objetivo é minimizar a variância de um sistema sujeito 
a uma perturbação estocásticaí Para determinar um controlador de variância mínima é 
necessário que o polinômio B tenha apenas raízes estáveis, isto é, seja de fase mínima. 
A solução neste caso é bastante simples e será mostrada a seguir [34]. ~ 
A equação ('2.6) que representa o processo pode ser reescrita como: 
zz<zf› = q-k-f(i§}§zz‹zf› + §§§§Í-§@‹i> (232)
E
c
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Se considerarmos k passos a frente do tempo atual t, temos: 
ye + fz) = Êlíf-2-1lzz(z) + Q-(i:Êz(z + fz) (233) 
A(‹1 1) A(‹1 1) 
A componente relativa ao sinal de ruído e(t + k) pode ser separada em duas partes, a 
primeira sendo os valores de ruído futuros e a segunda, os valores passados até o presente. 
Isto é feito através da decomposição de ãâflélš como segue: 
Clffl) 1 Glffl) _-_ = F ` __- . A(q_1) e(t + lc) _ (q )e(t + lc) + A(q_1) e(t) (2 34) 
onde o polinômio F tem ordem k - 1. 
O termo relativo aos valores passados de ruído pode ser reescrito a partir da equação 
que descreve o sistema (2.6): 
í_'11‹z‹z›= ÂÍÍ-)y‹¢> - qf'“9(LÃÍ¿I-53'?-Í)zz‹z› (235) 
A(‹1 1) C(‹1 ) C(‹1 )A(‹1 ) 
Desta forma, com auxílio das equações acima, obtem-se a equação preditiva que des- 
, _ 
CI`€V€ O pI`OC€SSO COIIIOI ' 
1 _ _ _ _ y(t+ k) = 5.-(ÉÍBUJ 1)F(q 1)U(t) + G(‹1 1)?/(f)l + F(‹1 1)e(t + ff) (2-36) 
Portanto, se o objetivo do controlador é minimizar a variância da saída y(t+k), o sinal 
de controle u(t) deve anular o primeiro termo da equação (2.36), sendo que o segundo 
termo não pode ser modificado, pois é um sinal de ruído. 
Desta forma, o controlador de variância mínima é dado por: 
B(‹1`1)F(f1`1)U(t) + G(f1`l)1/(Í) = 0 (2-37) 
Nota-se então que todos os zeros do processo são cancelados através da lei de controle. 
É necessário então, para o emprego desta técnica, que os processos em questão tenha todos 
os zeros estáveis. Isto pode ser um problema no seu emprego em Sistemas de Potência. 
Além disso, esta técnica está fortemente ligada ao conhecimento do atraso de transporte 
do sistema.
l
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2.5.2 Controle de Variância Mínima Generalizada 
Este controlador foi desenvolvido a fim de contornar os problemas apresentados pelo 
controlador de variância mínima. Ele é formulado da mesma maneira que o anterior, isto 
é, o modelo do processo também é representado pela equação (2.32) [35,36]: ~ 
ya) = ‹z-'°%_Í§zz‹f› + %Í§}@‹t› (238) 
No entanto, ao invés de minimizar a variância da saída, este controlador visa minimizar 
a seguinte função, já apresentada na forma preditiva: 
KI/(t + lc) == Py(t + k) + Qu(t_) - RT(t) (2.39) 
O polinômio P dá uma ponderação do sinal de saída assim como o polinômio Q o faz 
para o sinal de entrada. O polinômio R é introduzido para que o sinal de referência seja 
incluído. 
Um desenvolvimento análogo ao da seção anterior pode ser desenvolvido aqui também 
para a obtenção do controlador de variância mínima generalizada, e resulta em: 
Hu(t) + Gy(ú) + Em - lz) = 0 (2.-40) 
comH=BF+QCeE= -RC. 
Os polinômios são definidos como: 
PC' G _ = F + ”'“- 2.41 A q A ( ) 
Desta forma pode-se notar que o controlador não cancela os pólos do sistema, elimi- 
nando assim os problemas com os sistemas de fase não-mínima. Porém, continua sendo 
necessário o conhecimento do atraso de transporte do sistema. ~ 
2.5.3 Controle por Posicionamento de Pólos 
O posicionamento de pólos é um método de controle explícito bastante simples. A 
idéia principal é encontrar uma lei de controle que faça com que os pólos do sistema em 
malha fechada sejam colocados em uma determinada posição. 
Seja o sistema descrito por [10]: 
A(‹1`1)1/(Í) = ‹1"°B(‹1`1)U(f) (2-42)
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COII'l
_ 
A(q"1) = 1+ a1q`1 + azq`2 + + a,,aq”"° (2.43) 
B(q_1) = bo + b1q_1 + b2q_2 + + bnbq_nb 
onde os polinômios A(q"1) e B (q"1) são obtidos através de algum método de identificação 
recursiva, sendo que u é a variável de controle e y é a saída medida. 
O sinal de controle u(t) é dado por: 
um = -,Êív~‹r› - zz‹›f›1 (244) 
COII1 
F(q'1) = 1 + ƒrqrl + fzq-2 + + fn,_‹1"”f (2.4õ) 
G (T1) = 90 + 91‹1`1 + yz‹1`2 + + 9fzg‹1'”” 
onde r(t) é o sinal de referência. 
A saída do sistema é dada por: 
-*BF ' 
O problema consiste então em achar os polinômios F e G de forma que os pólos de 
malha fechada estejam nas posições determinadas no plano complexo, dadas pelas raízes 
do polinõmio T.
V 
' AF + q"'°BG = T. 
A 
(247) 
O polinõmio característico do sistema em malha fechada T(q'1) é dado por: 
T(q-1) = 1 + úlq-1 + zzq-2 + - - - + únaq-"G + - ~ - + úmqrm (2.4s) 
Em [5] é mostrado que as ordens dos polinômios F e G para uma realização mínima 
do controlador são dadas por: 
ng = na-1 (2.49) 
nf = nz,-l~k-1 `
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Isto implica que nt = na + ni, + k - 1. Geralmente k é assumido como sendo igual a 
1. Assim sendo, o sistema em malha fechada possui n¿, pólos a mais do que em malha 
aberta. 
O polinômio T pode ser fatorado como: 
T = Tdr, (2.õo) 
onde Td, de grau na, representa o polinômio cujas raizes são os pólos desejados de malha 
fechada e T0, de grau nb, é o polinômio observador, cujas raízes devem ser igualmente 
especificadas como parâmetro de projeto. Uma escolha natural para este polinômio é 
T0 = 1, que aloca todos os pólos no centro do plano Z. Esta escolha é conhecida como 
dead beat. Assim, os coeficientes t,,a+1 a tm na equação (2.48) serão nulos. Em malha 
fechada haverá nz, pólos na origem. Outras escolhas para este polinômio são apresentadas 
em 
Para se obter os parâmetros do controlador que posiciona os pólos nas posições dese- 
jadas deve-se resolver a equação (2.47), conhecida como equação dioƒantina. A solução é 
obtida através da resolução de um sistema linear resultante da igualdade dos coeficientes 
de mesma potência do operador q, onde as incógnitas são os coeficientes dos polinômios 
FeG': « 
1 0 Q 1,0 0 0 
' ` 
fl 
' ` 
t1_a1
' 
al 1 O bl bo 0 fz É2-az 
a2 al ... O b2 bl ... O 2 - 
E az - É E b2r-- Í 1 A 
. . 
f"f = ' ‹2.õ1› 
a,,a_1 : -- O bm, : - O 90 tn.,-an., 
ana ana_1 . . . 1 O bnb z . . E 
: and - . . . . . _ 
0 0 an, o 0 b,,,__g,,,_ _ tm _ 
011 
MZ = L (252) 
onde M é a matriz cujos elementos são os parâmetros do sistema, L é o vetor formado 
pelos coeficientes do polinômio desejado em malha fechada e Z e o vetor formado pelos 
parâmetros do controlador. 
A cada período de amostragem, os f¿(z' = 1, - -- ,n¡) e os g,-(i = O, - -- ,ng) podem ser
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calculados como: 
V z=Af*L Qóa 
e a lei de controle u(t) pode ser calculada como: 
z.(z)=[-u(i-1) ~u(z-fz,-1) -yu) -y(ú-na-1)]z (254) 
ou
_ 
mnzzflwz msm 
Uma dificuldade que este método pode apresentar é a especificação do polinômio 
desejado de malha fechada T. Este polinômio deve ser cuidadosamente escolhido para 
que o sistema realimentado apresente exatamente a dinâmica necessária. Uma escolha 
adequada para o controle de sistemas de potência pode ser dada pelo deslocamento radial 
de pólos, onde o polinômio T é dado pelo polinômio das raízes de malha aberta deslocadas 
radialmente em direção ao centro do círculo unitário do plano Z, por um determinado 
fator [10]. Esta escolha será detalhada no capítulo seguinte. Vale ressaltar que nesta 
estratégia de controle são escolhidos apenas a posição dos pólos de malha fechada, sendo 
que a posição dos zeros é indiferente. 
Dentre as vantagens do emprego deste método pode-se citar a independência quanto 
ao conhecimento do atraso de transporte k. Para isso, basta que nz, seja escolhido de 
forma a acomodar possíveis termos iniciais nulos. 
l ll 
No próximo capítulo este método será mais amplamente apresentado, haja vista que 
foi o método escolhido para a implementação deste trabalho devido à comprovada simpli- 
cidade e eficácia de seu emprego no controle de sistemas de potência [5,6,7,8,9,10,14,21,22]. 
Um algoritmo da estratégia de controle por posicionamento de pólos é mostrado a 
seguir. 
2.5.3.1 Algoritmo do Controle por Posicionamento de Pólos 
1. No instante t = nT, medir y(t), e com os polinômios F e G da iteração t- 1, calcular 
u(t) com os valores de u e y mais recentes, usando: 
u(t) = a:T(t)Z 
Aplicar u(t) no sistema.
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V 
2. Calcular o polinômio Td, usando: 
Tzz(‹1) = 0¢"“A(¢Y`1‹1) = ‹1"° + waiq““'1 + a2az‹1"“'2 + - ~ - + 0z"“flzzz.. 
3. Resolver a equação diofantina (2.47), representada pelo sistema linear mostrado na 
equação (2.51) , obtendo o vetor Z e os coeficientes dos polinômios F e G. 
4. Aguardar o próximo período de amostragem e voltar ao passo 1. 
2.5.4 Controle Preditivo Generalizado 
Este método de controle prevê prováveis mudanças na saída do sistema, através do 
conhecimento atual do processo e das ações futuras de controle, que são determinadas 
pela otimização de um funcional 
Seja o processo descrito por um modelo CARMA (Controlled Auto Regressiva and 
Moving Average), dado por: 
A(‹1`1)y(fi) = B(q`1)U(t - ff) + C(<1`1)@(t) (2-56) 
CÔIIIÍ 
A(q'1) = 1 + a1q`1+ azq'2 + + a,,,,q`”“ (2.57) 
B(q"l) = bo + blq* + b2q"2 + + b,,,q°"'= 
C'(q“1) = 1+ c1q`1 + c2q`2 + + c,,cq"”° 
A função custo a ser minimizada pode ser definida por: 
N2 N2 
J(zi, ú) = E 
{ 
Z [y(z + z') - 1~(r + z')]2 + \¿:p(ú + z' - 1)[v.(t + z' _ 1)12} (258) 
z'zN, ¡z=i 
Os sinais u(t), y(t) e r(t) são os sinais de entrada, saída e referência do processo, 
respectivamente. N1 e Nz representam o horizonte inicial e final de custo de predição e 
p(t) representa uma seqüência de ponderações sobre ações futuras. 
_ 
A função custo dada por (2.58) inclui um somatório de predições de y, que podem 
ser separadas em predições de “resposta livre”, que independem de entradas futuras de 
controle, e predições de “resposta forçada”, que dependem de entradas futuras de controle. 
Esta separação tem a função de facilitar a minimização de (2.58).
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Define-se o vetor f, de dimensão- N2 - N1 - 1, composto das predições de resposta 
livre, como:
V 
f=[ú1<t+N1/É) â1‹t+N1+1/f› zâ1‹z+Nz/r>]T 
V 
‹2.f›9> 
isto é, as previsões 1j1(t + k),k = N1,...,N2, dado {u(s - 1),y(s_),s 5 t} e supondo 
{u(t+k) = 0,k 2 O} e {e(t-l-k) = O,k > O}. 
O vetor de seqüências futuras de u, de dimensão Nu é definido por:
T 
uzlua) u(ú+1) zz(ú+N,,-1)] (2.õo) 
e o vetor das predições das saídas: 
.
T 
,@=[@(z+N1) ¿z;(z:+N1+1) @(z+N2)] (2.õ1) 
Usando estes vetores, as predições podem ser representadas por: 
y=Gu+f msm 
onde: 
um QM-, 0 
9~,+r QN, 0 
G: = = = (2.õ3) 
gN2_1 gN2-2 ' g¡v2_¡vu 
QN2 QNZ-1 gN§-Nu+1 
O termo Gu na equação (2.62) corresponde às predições da resposta forçada. Os ele- 
mentos g,- da matriz G, são pontos da resposta ao degrau do processo e podem ser obtidos 
recursivamente do modelo, equação (2.56), com ruído nulo e controle unitário. Também as 
componentes do vetor f podem ser obtidas desta mesma equação, considerando-se ruído 
e ações futuras nulas. 
A minimização quadrática da equação (2.58) torna-se então um problema de álgebra 
linear, com: 
' J 
J = ÊTQ + puTu (2.64)
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e a solução ótima do vetor de controle futuro é dada por:
` 
u = -(GTG + pr)-1GTf 
V 
i (2.õ5) 
A matriz a ser invertida na equação (2.65) é de ordem N,,xN,,, onde Nu é geralmente 
um valor baixo. 
Vale salientar que apenas o primeiro elemento de u é realmente aplicado a cada inter- 
valo de amostragem. - 
zw 2.6 Conclusao 
Neste capítulo foram apresentados os conceitos basicos da teoria de controle adaptativo 
auto-ajustável. ,
_ 
Um controlador adaptativo auto-ajustável é aquele que tem a habilidade de automati- 
camente ajustar seus parâmetros de maneira a garantir as especificações de malha fechada, 
de maneira contínua no tempo. 
_
i 
O controle adaptativo auto-ajustável explícito é dividido em duas etapas: identifi- 
cação recursiva dos parâmetros e cálculo dos parâmetros do controle. Estas duas etapas 
são analisadas separadamente e acontecem de maneira seqüencial a cada período de amos- 
tragem, com base no princípio da equivalência certa, de acordo com o qual os parâmetros 
estimados são encarados como se fossem os parâmetros verdadeiros, para fins de projeto 
do controlador. 
Os principais métodos de identificação recursiva e técnicas de controle foram breve- 
mente discutidos aqui. No próximo capítulo, as técnicas de identificação e controle esco- 
lhidas para implementação deste trabalho serão mais amplamente discutidas e os detalhes 
implementacionais serão abordados.
Capítulo 3 
Técnicas de Controle Adaptativo 
Aplicadas a Sistemas de Potência
‹ 
as 
3. 1 Introduçao 
Os estabilizadores de sistemas de potência são dispositivos utilizados na indústria de 
energia elétrica com o objetivo de aumentar as margens de estabilidade dinâmica dos 
sistemas de potência, através do fornecimento de torque de amortecimento aos geradores. 
Estes dispositivos vêm sendo estudados e aplicados na prática há longa data, e têm sido 
objeto de inúmeras pesquisas [29,30,31]. 
A estrutura fixa convencional destes controladores garante uma boa performance do 
sistema em determinada condição de operação, dita condição nominal, para a qual o siste- 
ma foi linearizado. Na indústria, os parâmetros destes controladores até então vêm sendo 
ajustados através de ferramentas clássicas de controle linear, tais como lugar geométrico 
das raízes e métodos freqüênciais. ' 
Acontece entretanto, que 0 sistema pode vir a operar em condições bastante diferentes 
daquelas para as quais os controladores foram sintetizados. Pode acontecer então que 
os estabilizadores de parâmetros fixos não forneçam 0 amortecimento desejado em uma 
condição não usual de operação. Nestes casos, é possível que estabilizadores de sistemas 
de potência adaptativos tenham um desempenho melhor. Porém, vale ressaltar que esta 
não é a única alternativa, várias outras técnicas vêm sendo estudadas e apresentadas na 
literatura a fim de contornar este problema.
_ 
O objetivo deste capítulo é. apresentar os principais aspectos da implementação de 
estabilizadores de sistemas de potência adaptativos. Serão apresentados o método de 
posicionamento parcial de pólos e o algoritmo de auto-procura do fator de redução cx para
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posicionamento de pólos. Ainda _neste capítulo, será proposto o algoritmo de auto-procura 
de cx para posicionamento parcial de pólos. 
3.2 Identificaçãol do Sistema 
Nesta seção serão discutidos os principais aspectos envolvidos na identificação de um 
sistema de potência. Embora o método dos mínimos quadrados recursivo ordinário venha 
sendo usado com sucesso em aplicações a sistemas de potência, sabe-se que este método 
apresenta resultados polarizados quando o sistema é perturbado por um ruído que não é 
branco. Além disso, espera-se que em aplicações em sistemas multimáquinas haja uma 
maior polarização das estimativas dos parâmetros, devido a existência de maior fonte 
de ruído. Nestes sistemas de grande porte, há uma maior influência de um “ruído não 
modelado”, devido ã dinâmica não modelada 
Umatécnica que visa contornar o problema da polarização das estimativas é denomi- 
nada mínimos quadrados recursivo estendido, e é uma extensão da técnica dos mínimos 
quadrados apresentada no capítulo anterior. Nesta técnica os parâmetros do filtro li- 
near, apresentado na Figura 2-3, também são estimados. Desta forma, pode-se dizer que 
o uso do método dos mínimos quadrados recursivo estendido melhora a estimativa dos 
parâmetros dos .polinômio A e B do modelo representado na equação (3.1).
i 
A técnica de estimação recursiva de parâmetros por mínimos quadrados recursivo 
estendido será apresentada aqui, juntamente com os detalhes relevantes de sua implemen- 
taçao. 1 
3.2.1 O Modelo do Sistema 
O sistema é modelado como sendo um modelo entrada/saída discreto, com a adição 
de um sinal de perturbação do tipo ruído colorido, ou seja, um ruído de espectro não- 
uniforme, conforme apresentado na equação (3.1). - 
A(‹1`1)y(t) = ‹1`1B(f1'1)U(1f)+ C(‹1'1)ff(f) (3-1) 
Sendo T, o período de amostragem, e .u(t) e y(t) a entrada e a saída do sistema, 
respectivamente, no instante t = kT,, onde k é um inteiro. O sinal e(t) é um ruído branco 
e os polinômios A, B e C são dados pela equação (2.57). 
. Quando o sistema está sujeito a uma perturbação do tipo ruído colorido, como o 
modelo em (3.1), o algoritmo dos mínimos quadrados recursivo ordinário, apresentado na 
seção 2.2, pode chegar a resultados tendenciosos. Neste caso, uma alternativa bastante
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comum é o uso do Método dos mínimos quadrados recursivo estendido, apresentado na 
próxima seção. 
3.2.2 O Método dos Mínimos Quadrados Recursivo Estendido 
Seja um modelo matemático descrito como em (3.l). A saída do sistema no instante 
t = kT, é dada por: , 
UÍÍI) = *Gil/(Í “ 1) _ a2?J(t _ 2) " - ¡Ina!/(75 '° na) + (3-2) 
b0u(t - 1) + b1u(t - 2) + + b,,bu(t - 1 - nb) + 
e(t) + c1e(t - 1) + + c«,.,ce(t - nc) 
Este modelo pode ser aproximado por: 
1/(Í) = <fi(t)9 (3-3) 
onde 0 é o vetor de parâmetros desconhecidos e ‹p(t) é o vetor de regressores definidos 
como: 
Wi) = Wi) «@z<f› ¢.z<¢›] (3-4) 
01" = [01 02 eai (as) 
A seguinte associação pode então ser feita: 
0T=[a1 ana bo bl bm, cl cnc] (3.6) 
‹pT<f›=[-zz‹t-1› -zz‹f-na ua-1› «za-1-«zz,› ‹z‹f› ‹z‹f-na] ‹3.v› 
É importante notar que no vetor de regressores <p(t) são usadas além das medições 
da.entrada e da saída, as medições da perturbação. Na maioria dos casos estas não são 
acessíveis nem mensuráveis. Para contornar este problema, toma-se o erro de predição da 
iteração 1' como uma aproximação dos valores de e(z`): 
@(i) = 1/(Í) - 190) = Ã/(Í) _ </>T(2`)Ô(í) (3-3)
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onde Ô(i) é a estimativa do vetor de parâmetros 0 para o instante i. Estas estimativas são 
obtidas recursivamente através do Teorema 2.2. 
ëw = fm-1›+K‹z›<y‹¢›~ T<fi›ë<fi-1)) em 
Km = P‹t›‹p<fi›=P<fi-1›‹p< <f+¢T<› <z-1›‹z›<f››~* (wo) 
P<z› = Pe-1)-Pa-1›zz< <f+«z›T‹› <f-1›‹z›<f››-*‹z›T‹1f›P<f-1) 
= (I-f‹<t>‹f<z››í“-,I-1 (sm 
*"'‹¬~ *vw 
onde I é uma matriz identidade e z\ é o fator de esquecimento, que pode assumir um valor 
do intervalo (O,l]. V 
Caso nc seja escolhido como sendo igual a zero, o modelo volta a ser o do método 
dos mínimos quadrados recursivo ordinário, podendo este então ser considerado um caso 
particular do método estendido. 
Um algoritmo de estimação paramétrica usando o método dos mínimos quadrados 
recursivo estendido pode ser sumarizado nos passos mostrados em seguida. 
3.2.2.1 Algoritmo de Identificação por Mínimos Quadrados Recursivo Esten- 
dido 
1. No instante t = nT,, medir y(t) e formar o vetor <p(t), com as medidas de u, y ele 
mais recentes. 
2. Calcular o vetor de ganhos K (t), usando: 
-1 
K(f) = PU - 1)<P(i)(Í + </>T(fi)P(t.-1)<fi(f)) 
3. Calcular o vetor de parâmetros estimados, usando: 
~ 
â(z:) = â(z: - 1) + K(ú)(y(z) -_ <pT(ú)‹ã(z _ 1)) 
4. Calcular o erro de predição e(t), usando: 
i GU) = 1/(Í) - <PT(t)Ô(f - 1) 
5. Calcular a matriz de covariância P(t), usando: 
Pe) = (1 - f‹«.lf›‹zzT<f›>5<f§-5
u
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6. Aguardar o próximo período de amostragem e voltar ao passo 1. 
3.3 Estratégia de Controle 
Nesta seção serão discutidos os principais aspectos da estratégia de controle selecionada 
para implementação deste trabalho, o posicionamento de pólos. Esta técnica é bastante 
utilizada em síntese de controladores de sistemas de potência [5,6,7,8,9,10,14,21,22], devido 
a sua simplicidade e comprovada eficácia, e foi descrita na seção 2.3.4. 
Seja a função de transferência pulsada do sistema a ser controlado: 
i 
` H (z) âg (3.12) 
COII1 
A(z) = z"“ + a1z"°'1 + - - - + am, (3.13) 
B(Z) = b()Znb + b1Zm'_1 + ' ' ' + bm, 
A lei de controle usada pode ser descrita como: 
um = -Êifw - y<«f>1 ‹3.14› 
e o sistema em malha fechada é mostrado na Figura 3.1. Os polinômios e G(z) são 
definidos como segue: 
/¬ N
N 
gx 
F( ) = znf +f1Znf-1+ .. ..|.fnƒ (3_15) 
G = g0z"H + g1'z”g"1 + - - - +9.,9 
Cabe ressaltar que neste capítulo, no qual são discutidos graus de polinômios e ordens 
de sistemas, optou-se por usar z ao invés do operador q“1, como vinha sendo até então. 
Uma dificuldade apresentada poresta técnica é a escolha dos pólos de malha fechada. 
Uma escolha conveniente para estes pólos em sistemas de potência, é 0 deslocamento 
radial de pólos de malha aberta em direção à origem do plano complexo, por um fator de 
deslocamento a pertencente ao intervalo de [0,1]. Este procedimento é justificado pelo fato 
da freqüência de oscilação associada a estes modos ser mantida. Isto é uma vantagem pois 
o deslocamento desta freqüência pode ocasionar a redução dos torques de sincronização 
do sistema. Além disso, a solução numérica da equação diofantina é simplificada. Na 
referência [5] é mostrado que se cu < 1, uma parcela lc negativa é adicionada ao pólo do
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Figura 3.1: Diagrama de blocos da estrutura de controle 
sistema contínuo, aumentando a faixa de estabilidade do sistema. 
Nesta seção será apresentada uma escolha diferente para os pólos de malha fechada. 
Esta escolha consiste em deslocar apenas os pólos eletromecãnicos fracamente amortecidos, 
conservando a posição daqueles pólos com amortecimento considerado razoável. Esta 
técnica é denominada posicionamento parcial de pólos. Com isto, pretende-se diminuir 
o esforço de controle, e não alargar muito a banda passante do sistema, diminuindo a 
sensibilidade do sistema a ruídos 
Será apresentada ainda, uma técnica de variação do fator de redução oz, de forma que 
não seja necessária a escolha de um valor fixo para este fator. O algoritmo calcula um 
valor apropriado para of a cada intervalo de amostragem, segundo a condição de operação 
do sistema. 
3.3.1 Posicionamento Parcial de Pólos ` 
Após a estimação dos coeficientes dos polinômios A, B e C do modelo da equação 
(3.l3) ter sido realizada, fatora-se o polinômío estimado do denominador A, em termos 
de primeira e segunda ordem, equivalentes aos pólos reais e complexos conjugados, res- 
pectivamente, do sistema. Com isso, pode-se calcular o amortecimento de cada pólo, 
separando aqueles que possuem um amortecimento menor do que o conveniente. Estes 
serão os pólos a serem deslocados pela lei de controle. 
Desta forma, tem-se a fatoração de A da seguinte maneira: 
A = A,,A, ~ (3.1õ) 
COII1 
__ n n -1 Ap_.ap1zP+ap2zP +...+apnp 
__ no, na -1 Aƒ-a¡,z f+a¡,z f +---+af,m
. ƒ
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onde A é o olinômio ue contém os ólos ue ossuem amortecimento satisfatório e f P 
portanto permanecerão fixos, e Ap é o polinômio cujas raízes correspondem aos pólos que 
deverão ser reposicionados. Define-se, então:
_ 
l grau(A¡,) = np 
grau(Af) = naƒ = na - np 
A lei de controle torna-se: 
au) =~~§zz<f› = --Cfiázzšw <õ.17› 
o 1 
COII1 
A = APA, (3.1s) 
` G = GRA, (3.19) 
sendo que 
GR Z gRlzn9R + gR2Zn9R-1 + z . . + glingk 
Em malha fechada tem-se: ~ 
Y BF - = +-_ (3.21) 
. R AF+BG 
A equação (3.21) torna-se: 
X - -_---' BF (3 22) R A,(A,,F + BGR) ' 
. Da equação (322) tem-se que o polinômio característico de malha fechada é: 
T = A,(A,,F + BGR) (323) 
onde nota-se que o polinômio de raízes fixas A f faz parte do polinômio de raízes de malha 
fechada. O grau de T é dado por nt = na + nb. 
Escolhendo-se o polinômio desejado de malha fechada como T = A ¡Td, tem-se: 
I 
' 
T,,=A,,T,, (3.24)
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onde Td tem grau nt, = np + nb e é dado por: 
Td :_ znéâ -|- tdlàmd -1 +td2Zm.1-2 + `. . . + tdnpznúó-np + . . . + tdntd (325) 
À ,
` 
e
. 
D 
Ad = a¿,z"" + a,¡,z""_1 + - - - + adnp (3.26) 
O polinômio Ad representa Ap já reposicionado, e T,, representa o polinômio observa- 
dor. Desta forma, chega-se a seguinte equação diofantina a ser resolvida: "
v 
. 
, 
A,,F›+ BGR = TGA., (327) 
As raízes do polinômio observador T, devem ser igualmente selecionadas. Novamente, 
pode-se escolher T., = 1, alocando todos os pólos no centro do plano Z. Desta forma, em 
malha fechada haverá nb pólos na origem. Os coeficientes tdflp +1 a tdntd na equação (3.25) 
f _ 
serão nulos. 
Vale ressaltar que nesta formulação são deslocados apenas np pólos. Porém, o po- 
linõmio observador permanece sendo de grau nb. 
Pode-se fatorar Ap em termos de primeira e segunda ordem: 
' › 
A, = 1'[A,,,.]'[A,,,. (328) 
i J' 
O polinômio desejado Ad é formado pelas raízes do polinômio Ap, reposícíonadas segun- 
do algum critério. Neste trabalho optou-se por dois critérios distintos para o deslocamento 
de cada termo de segunda ordem, os quais serão apresentados na seqüência: 
Q Deslocamento na direção radial no sentido do centro do círculo unitário do plano Z, 
por um fator oz < 1 
` Para cada termo de segunda ordem Ap, tem-se: 
`
. 
Ad, = oz2A,,]. (cflz) (329) 
0 Deslocamento para uma posição onde' § 2 §d, porém mantendo a freqüência natural 
i 
não amortecida 7 
`
'
.
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.
, 
Para cada termo de segunda ordem Apj tem-sezj 
Ad, (z) = z2 +'az + b (330) 
a = -'2e"('5d“"fT°Êcos(w,,j¡/1-§§T,) 
b : e_2(EdwnjT5) ` 
COIIII 
onde wnj é a freqüência natural não amortecida das raízes de Apj, que será. mantida, 
§,¿ é o amortecimento desejado para a nova posição dos pólos j e E é o período 
de amostragem. Desta forma, espera-se não aumentar a banda passante do sis- 
tema, conseqüentemente não aumentando a sensibilidade a ruídos e dinâmica não 
modelada. 
É conveniente ressaltar que é bastante improvável que se tenha algum produto de 
primeira ordem cuja raiz possua amortecimento insuficiente, ou seja, algum pólo real 
instável, em aplicações em sistemas de potência. Porém, caso aconteça, o usual é rebater 
este pólo para dentro do círculo unitário, do plano Z 
_ 
Finalmente, tem-se que: '
, A 
_ Adlz HAd,HlAd, (asi) 
Z J- . 
Conforme mostrado no capítulo anterior a ordem dos polinõmios F e G' para uma 
realização mínima do controlador são dadas por: 
ng = na-1 
ç 
Tlf = Tlzzfi-Ííl-.1 i 
Mas, G' = G'RA¡, então: 
ç 
ngR' = grau(GR) É na - 1 - (na - np) = np - 1 
Para se obter os parâmetros do controlador que posiciona os pólos nas posições de- 
sejadas deve-se resolver a equação (3.27), que pode ser chamada de equação diofantina 
reduzida O sistema de equações a' ser resolvido é mostrado na equação (3.32) e possui
3. Técnicas de Controle Adaptativo Aplicadas a Sistemas de Potência 35 
na - np equações a menos que no caso de posicionamento completo de pólos. 
_ 
1 . O bo 0' ,.- O 
_ _ 
fl 
_ _ 
t1_apl
_ 
(IPI 1 ' O bl b(] ' ' ' O fz t2 
_' apz 
ap, apl - O bz bl O 
` 
: É 
p 
I 
. 
(Lfn Z 
z 
b.2 
z fnƒ : 2 
a,,np_, : - O bm, : -- O 9110 tn, *flpnp 
- 1 0 bzzz, bo em 2 
: apnp - : :_ .: - - : 1 z 
_ O O 
. . . .apnp O O . . . bnb _ _. gRngR ._ _ tnt _ 
011 
MRZR = LR (3.33) 
onde. M R é a matriz cujos elementos são os parâmetros do sistema, L R é o vetor formado 
pelos coeficíentes do polinômio desejado em malha fechada e Z R é 0 vetor formado pelos 
parâmetros do controlador. ' ' 
A cada período de amostragem, os f,-(í = 1, - -- ,n¡) e os gR,.(z` = 0, ~ -- ,ngR) podem 
ser calculados como: -` 
ZR = M,;1LR (334)
D 
onde ZR é um vetor coluna de dimensão nf + ngn + 1 = nf + np. 
Após resolução da equação diofantina reduzida, basta seguir a equação (3.l9) para a 
obtenção do controlador completo. . 
Definindo o vetor Z' da seguinte forma: 
zfzlfi fm, go V l ‹z.zõ› 
A lei de controle u(t) pode ser calculada como:
› 
u(t) = 
l 
~u(t 1) -- - -u(t - nz, - 1) -3/(t) -y(t - na - 1) lZ' (3.36) 
OU 
zz(z) z zT(ú)z' (337)
L
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Um algoritmo de controle por posicionamento parcial de pólos é mostrado na seqüência. 
3.3.1.1 Algoritmo do Controle por Posicionamento Parcial de Pólos 
1. No instante t = nTs, medir y(t) e com os polinômio F e G da iteração t - 1 calcular 
u(t) com os valores de u e y mais recentes, usando: 
u(r) = zT(z:)Z' 
Aplicar u(t) no sistema. 
2. Fatorar o polinômio A em termos de primeira e segunda ordem, calculando o amor- 
tecimento de cada par de pólos complexos conjugados. 
3. Separar o polinômio A fatorado em Ap e Af, segundo o critério de amortecimento 
mínimo. As raízes com 5 < fd formarão 0 polinômio Ap e as raízes com 5 2 fd 
formarão o polinômio A ¡. , 
4. Determinar 0 polinômio Ad, usando: 
Ad = HAd¿ Hfldj 
z' J' -
' 
onde os Adj são calculados seguindo um dos critérios apresentados nas equações 
(329) ou (aan).
r 
5. Resolver a equação dioƒantina reduzida (327), representada pelo sistema linear re- 
duzido mostrado na equação (3.32) , obtendo o vetor ZR e os coeficientes dos 
polinômios F e GR. 
6. Obter o controlador completo, usando: 
G = GRAƒ 
7. Aguarclar o próximo período de amostragem e voltar ao passo 1. 
3.4 Auto-procura do Fator de Redução cu 
Na estratégia de controle por posicionamento de pólos, os pólos de malha fechada 
são escolhidos através do deslocamento dos pólos de malha aberta em direção a origem
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do círculo unitário do domínio Z, por um fator constante pré-determinado, menor que a 
unidade. A escolha adequada deste fator pode não ser óbvia, por causa de sua dependência 
da condição de operação do sistema. Quando o sistema opera em regime permanente, 
este fator de redução oz pode ser escolhido perto de zero, o que levaria os pólos para perto 
da origem do círculo unitário. Mas limites na variavel de controle devem ser impostos, 
de maneira que a ação de controle esteja dentro dos limites de saturação para evitar a 
excitação de uma faixa de não-linearidades com possível ocorrência de ciclos limites ou 
outro efeito. Em condições de transitório, o fator de redução deve ser aumentado, de 
forma que a variável de controle não venha a bater nos limites de controle. Ou seja, o 
valor de oz deve ser selecionado de forma que respeite a condição de operação do sistema. 
O algoritmo de auto-procura do fator de redução oz para posicionamento completo de 
pólos foi apresentado por [9] e será mostrado a seguir. 
3.4.1 Auto-procura de oz para Posicionamento Completo de 
Pólos
i 
Este algoritmo foi desenvolvido baseado em dois conceitos importantes. O primeiro é 
que quanto mais se desloca os pólos em direção ao centro do círculo unitário, maior é a 
margem de estabilidade do sistema. O segundo é que quanto mais se desloca os pólos para 
o centro do círculo unitário, maior é o esforço de controle necessario. Porém, a variável 
de controle tem limites, e é desejável que ela permaneça dentro dos tais limites. 
De forma a conseguir um comportamento em malha fechada ideal, 0 algoritmo de 
auto-procura do fatoride redução oz foi desenvolvido, baseado nos dois princípios acima 
mencionados. 
O algoritmo pode ser formulado como segue. 
Tem-se que: 
umin É U É Ufmax 
onde umm e uma representam os limites inferior e superior do sinal de controle, respecti- 
vamente. 
Urna função sensibilidade pode ser calculada através da equação (2.55) como: 
âu _ TÔZ
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Substituindo a equação l2.53) na equação (3.38), tem-se: 
ôu __ T _1ÔL 
ão: 
zz M 55 (ass) 
T 1 T = -x M` [al 2a2a n,,a,,aa"“`1l (3.40) 
A margem de controle é definida como: 
m _ >0 Azi={ “ “X ” ”- (341) u-umm u<0 
A modificação do fator cx será dada por: 
Aa = K (Ê-If-)_1 Au = -K -al 
A 
Au (3.42) 
ão: Ôoz 
onde K é uma constante positiva menor que 1, escolhida de forma a evitar variações 
excessivas em oz. ' . 
O fator de redução variável a(t) é dado por: 
o¿(t) = a(t - 1) + Aa (3.43) 
Este procedimento pode ser repetido a cada período de amostragem, até que o sinal 
de controle esteja dentro dos limites de controle. 
Na referência [9] bons resultados são obtidos com apenas uma iteração, em aplicações 
a sistemas máquina barra-infinita. Neste trabalho constatou-se que para sistemas mul- 
timaquinas, apenas uma iteração não leva a resultados satisfatórios. Neste caso faz-se 
necessario que as iterações sejam repetidas até que seja achado um valor de of para 0 qual 
o sinal de controle esteja dentro de seus limites, ou bem próximo a eles. Em condição de 
falta, o número de iterações necessárias para que isto aconteça varia conforme a dimensão 
do sistema e do valor da constante K. Porém, devido ao avanço da tecnologia de micro- 
processadores, o esforço computacional não é obstáculo a aplicação da técnica. Mas, caso 
seja necessario, pode-se limitar o número máximo de iterações. Em regime permanente, 
apenas uma iteração é necessária. 
O valor de a pode ser inicializado em qualquer valor dentro da faixa [0,1]. 
Um algoritmo de autoèprocura do fator de redução a para posicionamento completo 
de pólos pode ser resumido nos passos mostrados em seguida.
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3.4.1.1 Algoritmo de Auto-procura de cx para Posicionamento Completo de
1
2
3
4
5
6
7
8
9 
Pólos 
No instante t = nTs, medir y(t) e com os polinômios F e G da iteração t - 1 calcular 
u(t) com os valores de u e y mais recentes, usando: 
u(t) = :1:T(t)Z 
Calcular fã, usando: 
Õu T _, ÕL 
âoz 
x 
Ôoz 
Calcular a margem de controle Au. 
Calcular Aoz, usando: 
-1 
Aa: -K QE Au 
Ôoz 
Calcular a(t), usando: 
a(t) = oz(t - 1) + Aa 
Incluir u(t) no vetor de regressores <p e estimar y)(t + 1), usando: 
1) 
= W 
Incluir y(t + 1) no vetor xT(t + 1) e a partir de oz(t), calcular u(t+1) usando: 
zz(z: + 1) = zzT(z + 1)Z' 
Testar u(t + 1). Caso esteja fora dos limites de controle, voltar ao passo 3. 
Aguardar o próximo período de amostragem e voltar ao passo 1. 
3.4.2 Auto-procura de oz para Posicionamento Parcial de Pólos 
O algoritmo mostrado na seção anterior foi originalmente apresentado em [9] para o 
posicionamento completo de pólos.
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Nesta seção será feita a extensão do método para a aplicação em posicionamento 
parcial de pólos. 
Da mesma maneira que o algoritmo anterior, tem-se que: 
Umin É U É Umax 
Uma função sensibilidade pode ser calculada através da equação (3.37) como: 
õ_“ _ xrâã' 
Õoz âoz 
Porém, é necessário relacionar Z' com Z R, da seguinte maneira: 
Z' = IF (Z R) 
Portanto, a equação (3.37) torna-se: 
u(t) = :1:T.75`(ZR) 
Substituindo-se a equação (3.34) na equação (3.44), tem-se: 
Ê2 = _,T___Õf<ZR) = xršlíôfi 
âoz õoz ÕZR õa ' 
Substituindo-se a equação (3.34) na equação (3.47), tem-se: 
502 
" x õZRMff FJ 
Ôf T _ T _ _ - -:U ÔZRMRI [ ad, 2a¿,cr n,,a,,pa"P 
1
1 
Os vetores Z' e Z R podem ser colocados da seguinte forma:
V
T 
[ 
ZRI ZR” ZRMH zR¶ƒ+np l 
ZR I 
{ 
. . . fnf . - z gR¶gR 
Zzzâ
T 
Z' =-7:(ZR) Ê 
[ 
Zi ZÉ, Z;z¡+1 `¿` Zir¡+ng+1 l 
(344) 
(3.45) 
(s.4õ) 
(347) 
(348) 
(349) 
(aõo) 
(3.õ1)
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sendo que:
I Z1
I 
Znƒ
I 
Zflzƒ-i-1
Í 
Zflƒ-HG 
J 
1 1- í 
ZTLf+7I,g+l _- `T77fƒ+77fg+1(ZR) * E : gRmafnƒ+ng+1-m 
TTL=0 
= f-1(ZR) = ZRI 
= ~7"fzf(ZR) = Zm,
1 
1 fflƒ+l(ZR) = Z-qRma.fl-vn 
m=0
k 
= ffzf+k(ZR) = Z:9Rmfm-,.. 
TTL=0 
TLƒ+T|,g-+1 
O termo 377% da equação (3.49) pode ser descrito como: 
6.771 
b 
i 
Ô.7:1 
ÕZR1 ÕZR 
ÊÂ _ z 
ÔZ ` ' R â.'F1¡,:+ng+I 
. . . 
- af" E+ng+¡ 
Substituindo a equação (3.52) em (3.53), tem-se a matriz bloco diagonal: 
onde Inaƒmaf é uma matriz identidade de ordem naƒ e: 
'nƒ+n¡; 
ÔZR¡ ÔZRnƒ+np 
0,0 af __ Inafxn 
ÕZR 0 AR 
1 O 
af¡ 1 
ARÍ a/fz aff! 
afnaf aƒnaƒ-1 
..z 
... 
0
0
0
1 
(1152) 
(353) 
(354) 
(355)
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A margem de controle é definida como: 
u - um¡,, u < O 
' - › > O Au = 
{ 
um” U 
_ 
“ - (aõõ) 
' A modificação do fator cz será dada por: 
Aoz=K iai _1Au=-Kô_u.~1Au (357) 
âoz Õa
' 
onde K é uma constante positiva menor que 1, escolhida de forma a evitar variações 
excessivas em oz. ' 
O fator de redução variável oz(t) é dado por: 
oz(t) = oz(t - 1) + Aa ‹(3.58) 
Da mesma forma que no algoritmo da seção anterior, este procedimento pode ser 
repetido a cada período de amostragem, até que o sinal de controle esteja dentro dos 
limites de controle. 
Novamente constatou-se que apenas uma iteração não leva a resultados satisfatórios. 
Para sistemas multimáquinas, faz-se necessário que as iterações sejam repetidas até que 
seja achado um valor de a para o qual o sinal de controle esteja dentro de seus limites, 
em condições de falta. Em regime permanente, apenas uma iteração é necessária. 
Um algoritmo de auto-procura do fator de redução a para posicionamento parcial de 
pólos é mostrado na seqüência. 
3.4.2.1 Algoritmo de Auto-procura de cx para Posicionamento Parcial de 
Pólos 
1. No instante t = nT,, medir y(t) e com os polinômio F e G da iteração t ~ 1 calcular 
u(t) com os valores de u e y mais recentes, usando: 
u(t) = a:T(t)Z' 
2. Calcular 37;, usando: ÔZR
y 
af __ Inaƒ Ífínaƒ O . 
ÕZ R O AR
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3. Calcular -Ê,-3%, usando: 
__:_ Tí _1 
Ôoz 
:E ÕZRMR Ôoz 
4. Calcular a margem de controle Au. 
5. Calcular Aa, usando: 
-1 
A0z= -K|ÊL-L- Au 
. Õa 
6. Calcular a(t), usando: 
a(t) = oz(t - 1) + Aa 
7. Incluir u(t) no vetor de regressores <p e estimar 1j(t + 1), usando: 
:ü=</29
' 
8. Incluir y(t + 1) no vetor :z:T(t + 1) e a partir de oz(t), calcular u(t+1), usando: i 
u(t + 1) = 2:T(t + 1)Z' 
9. Testar u(t + 1). Caso esteja fora dos limites de controle, voltar ao passo 4. 
10. Aguardar o próximo período de amostragem e voltar ao passo 1. 
3.5 Conexão daldentificação e Controle 
Se um estabilizador de sistemas de potência (ESP) adaptativo auto-ajustável é esco- 
lhido, a cada período de amostragem T, o sinal de saída do filtro wash-out é medido e 
disponibilizado ao algoritmo de controle adaptativo auto-ajustável. Este sinal de entra- 
da do ESP adaptativo pode ser escolhido como sendo velocidade, freqüência, potência 
elétrica ou potência acelerante. 
Um algoritmo de controle adaptativo auto-ajustável para sistemas de potência baseado 
em posicionamento de pólos pode ser conseguido através da estimação dos parâmetros 
de um modelo que representa o sistema, pelo método dos mínimos quadrados recursivo 
estendido. Com estes parâmetros, cálcula-se os parametros do controlador, de forma a
vÁ 
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mover os pólos de malha aberta para as posições especificadas no_plano complexo, e assim 
garantir a dinâmica desejada para o sistema. « 
O algoritmo abaixo apresentado pode ser aplicado a cada instante de amostragem: 
1. No instante t = nT,, medir- y(t) e calcular u(t) com os parâmetros do controlador 
obtidos no passo anterior, aplicando-0 imediatamente. 
2. Atualizar os parâmetros do modelo que representa o sistema, através do método dos 
mínimos quadrados recursivo ordinário ou estendido. 
3. Calcular, pelo método de posicionamento completo ou parcial de pólos, os valores 
dos parâmetros do controlador. 
4. Calcular o valor adequado de oz, através do método de auto-procura do fator de 
' redução. 
5 Aguardar o próximo período de amostragem e voltar ao passo 1. 
O sinal de controle calculado é limitado e adicionado a um sinal de ruído, necessário 
para garantir que o sistema seja permanentemente excitado, e então aplicado à entrada 
da maquina. Este sinal é mantido constante entre períodos de amostragem, o que o torna 
um sinal contínuo. ~ 
O sistema em malha fechada torna-se bastante complexo devido a inserção do estima- 
dor, que possui características fortementenão-lineares. A análise do sistema resultante 
da aplicação do controlador adaptativo auto-ajustável é então bastante difícil. . 
i A estimação paramétrica,o projeto do controlador e sua implementação foram discu- 
tidas em separado nas seções anteriores. Ocorre porém que em um controlador adaptativo 
há uma forte interação entre estas partes. A performance do sistema em malha fechada 
pode alterar a freqüência dos sinais de entrada e saída, podendo prejudicar a identíficação 
do parâmetros. 
Porém, resultados experimentais têm mostrado a eficácia do emprego da técnica em 
sistemas de potência e uma boa interação entre identíficação e controle. 
Na referência [6] mostra-se que quanto menor é o deslocamento dos pólos, melhor sera 
a identificação. Desta forma, espera-se que o posicionamento parcial de pólos apresente 
melhor condição de identíficação em relação ao posicionamento completo de pólos. 
3.6 Aspectos Práticos e Irnplementação 
Nesta seção serão discutidos alguns aspectos básicos para a implementação prática do 
algoritmo de controle adaptativo auto-ajustável para síntese de estabilizadores de sistemas
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de potência baseados em posicionamento de pólos. 
3.6.1 Geração do Sinal PRBS _ 
O' sistema a ser identificado deve. ser persistentemente excitado, de forma a garantir 
a correta identificação dos parâmetros do modelo que o representa. Desta forma, faz-se 
necessário a adição de um ruído à entrada do sistema, para que mesmo em condições 
estacionárias de operação, onde o sinal de entrada é constante, haja condições adequadas 
para a identificação. Este ruído deve ter um espectro de freqüências de forma a excitar 
os modos de interesse do sistema. ` V 
A utilização de um sinal de Seqüência Binaria Pseudo-Aleatória (PRBS) para fins 
de identificação tem sido bastante pesquisada, e em particular, em sistemas de potência 
[10]. Aqui será mostrado o algoritmo de 'uma seqüência particular, e alguns detalhes serão 
discutidos. A 
Um PRBS é um sinal discreto que pode assumir apenas dois valores, +b ou -b. Estes 
valores podem ser mudados apenas a cada período de amostragem Ts, e esta mudança 
ocorre de maneira determinística pseudo-aleatória. A seqüência gerada é periódica com o 
período dado por N Ts, mas com período sufientemente grande para que seja considerado 
aleatório. Uma seqüência mais comumente utilizada é a chamada de seqüência de com- 
primento máximo, cujo comprimento é dado por N = 2" - _1; ondehn é o número de bits 
do registrador de deslocamento utilizado para gerar a seqüência [10]. ,
_ 
Neste trabalho, foi utilizado um registrador de deslocamento com 7 bits. O espectro de 
freqüências do sinal é aproximadamente plano na faixa de freqüências [fm¡,,, fma×], onde: 
1 _ 
V 
.fmin _' É
1 
.fmax : É › 
Para um valor de T, = 100m5, adequado para aplicações em sistemas de potência, 
tem-se que a faixa de freqüências deste sinal fica entre [0,0787; 3, 333] Hz. Como as 
oscilações eletromecânicas têm uma faixa de freqüência de 0,2 a 2,5 Hz , este sinal é 
bastante aplicável. 
O registrador de deslocamento parte de uma condição inicial, e seu funcionamento 
é ilustrado na Figura 3.2. A seguinte associação é feita: o bit 1 corresponde a +b e 
o bit O corresponde a -b, sendo que 0 valor % deve ser subtraído do sinal resultante. 
Um compromisso deve ser conseguido para a correta escolha do valor de bz ser grande o 
suficiente para excitar o sistema corretamente, porém sem comprometer a regulação do
›
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1 
X 103 PRBS 
0.5-É, li 3 
O . 
Amp 
ude 
¿> <J'\ 
E
1 
_1.z_`.lQ__ 
O 2 4 6 8 10 
Tempo (segundos) . 
Figura 3.3: Sinal PRBS gerado por um registrador de deslocamento 
sistema. Um valor usual de b para aplicações em sistemas de potência é 0,001. Na Figura 
3.3 é mostrado o gráficode um sinal PRBS gerado por um registrador de deslocamento 
de 7 bits, com um período de amostragem de 100ms e b = 0, 001. 
3.6.2 Modelagem do Sistema l 
Para a síntese de estabilizadores de sistemas de potência adaptativos auto-ajustáveis, 
o sistema de potência é modelado por uma função de transferência discreta. O modelo 
do sistema é dado por: 
BV) 
y(z) = (3.59)
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Figura 3.4: Esquema de Controle 
ou 
y(z) = H(z)u(z) (3.60) 
COIT1 
H (z) = -~ (3.61) 
O sistema de potência é considerado uma caixa preta, cuja função de transferência 
é dada pela equação (3.59). Desta maneira, 0 problema é colocado da maneira clássica, 
onde tem-se a função de transferência H e um controlador Ha(z) é colocado na malha 
de realimentação, conforme a Figura 3.4. 
A resposta do sistema é influênciada pelos diversos modos do sistema, mas apenas 
alguns têm contribuição significativa, podendo o sistema então ser representado por um 
modelo de baixa ordem, caracterizado pelos modos dominantes. 
A função de transferência cujos parâmetros devem ser identificados é H Para a 
modelagem do sistema, as ordens na e na dos polinômios A e B, respectivamente, devem 
ser escolhidas. Caso o método do mínimos quadrados recursivo estendido seja utilizado, 
a ordem na do polinômio C' também deve ser escolhida. 
O objetivo do ESP é fornecer amortecimento às oscilações eletromecânícas pouco amor- 
tecidas, dominantes na resposta do sistema, caracterizadas por pares de pólos complexos 
conjugados com baixo amortecimento. ' 
Desta maneira, na deve ser grande o suficiente para acomodar um par de pólos com~ 
plexos conjugados, que representem esta característica oscilatória. O sistema pode ser 
representado então por um modelo de terceira ordem (na = 3), com um par de pólos 
complexos conjugados com amortecimento baixo ou negativo, caracterizando os modos 
de oscilação eletromecânicas, e um pólo real, com módulo menor que 1, representando a
,, 1 
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dinâmica do restante do sistema. . 
Caso seja necessário representar os modos de oscilação interárea, um par de pólos 
complexo conjugados extra pode ser adicionado. Assim, na '= 5. 
Modelos de ordem mais elevada podem chegar a resultados mais fiéis, porém podem 
trazer outros problemas, como por exemplo, dificuldades na estratégia de controle. A 
ordem do controlador é definida a partir da ordem do modelo que representa o sistema. 
No posicionamento de pólos é necessário inverter uma matriz, cuja ordem depende do 
número de parâmetros do sistema. O aumento do número de parâmetros pode aumentar 
o tempo gasto na solução das operações matemáticas. Na' escolha da ordem do modelo 
deve haver um compromisso entre a precisão da representação do sistema e o tempo de 
processamento. ' 
Resultados satisfatórios têm sido alcançados com modelos de terceira.ordem e es- 
tratégia de controle por posicionamento de pólos [10]. 1 
Na Figura 3.5 é mostrado um diagrama de blocos representando a implementação do 
estabilizador de sistemas de potência adaptativo auto-ajustável. - 
3.6.3 Inicialização do Algoritmo ' ' 
O desempenho do controlador adaptativo é bastante sensível à. escolha dos valores das 
diversas variáveis envolvidas em seu algoritmo. Alguns destes valores são determinados de 
maneira empírica. São conhecidos valores típicos para aplicações em sistemas de potência, 
usados em diversos trabalhos na area. Outros valores são ajustados através de tentativa e
n 
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erro, onde os melhores valores são escolhidos com auxilio de simulações. Algumas destas 
variáveis serão brevemente apresentadas. 
Há várias maneiras de inicializar o algoritmo de estimação, dependendo do conheci- 
mento que se tem a priori do sistema. Como na maioria dos casos, não se dispõe deste 
conhecimento, o vetor de parametros 0 deve ser inicializado com todos os componentes 
nulos, e a matriz de covariância como P(t) = IcI, onde I é uma matriz diagonal, e lc é um 
escalar de grande magnitude, da ordem de 108 a 1012. Caso haja parâmetros variantes 
no tempo, é recomendável o uso de um fator de esquecimento À e do resetda matriz 
de covariancia. Bons resultados foram obtidos neste trabalho para z\ = [0, 99; 0, 995¶ e o 
traço mínimo para reinicialização da matriz de covariãncia em 103. 
A convergência dos parametros se dá geralmente de maneira rápida, sendo que 10 a 
50 períodos de amostragemjsão suficientes para_uma boa estimativa, quando o sistema 
é corretamente excitado É recomendável que inicialmente apenas o algoritmo de 
estimação seja habilitado, para que haja a convergência dos parâmetros do sistema. Só 
então o algoritmo de controle deve ser habilitado, de forma a evitar que uma lei de controle 
baseada em parametros que não traduzem bem as características do sistema seja aplicada. 
A escolha do período de amostragem também é de grande importância para o bom 
desempenho do controlador adaptativo. Na literatura há diversas maneiras clásšicas de 
escolha do período de amostragem [2,20]. Esta escolha deve ser conveniente, de forma 
que seja compatível com o tempo de processamento do algoritmo de controle. Este tempo 
de processamento deve ser desprezível em relação à T,, já que teoricamente é considerado 
nulo. Isto pode inclusive, restringir o uso de algumas estratégias de controle. Em apli- 
cações a sistemas de potência, períodos de amostragem da ordem de 100 milisegundos 
vêm sendo utilizados com sucesso. ' 
O valor do fator de redução também deve ser corretamente escolhido, dependendo do 
sistema em questão. Este valor deve ser adequado para que os pólos de malha fechada 
sejam alocados em uma área de estabilidade suficiente, porém sem que um grande esforço 
de controle seja exigido. Este valor pode ser escolhido por tentativa e errq, porém um valor 
típico para aplicações a sistemas de potência é oz = 0,7, juntamente com T, = 100m5. 
Uma alternativa para contornar o problema de escolha de oz foi proposta neste capítulo, 
com o algoritmo de auto-procura. Desta maneira, é necessário apenas escolher a faixa_ de 
valores permitidos para oz. 
o Q
v
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3.6.4 Congelamento da Identificação 
Durante a ocorrência de uma falta, a variável de saída do sistema a ser identificado po- 
de assumir valores muito elevados. Se esta informação for inserida no vetor de regressores 
da equação (2.9), utilizado no algoritmo de identificação, pode ocorrer uma estimação de 
parâmetros inadequados para o sistema. Como os parâmetros do controlador são calcula- 
dos com base nos parâmetros estimados do sistema, pode-se chegar a um controlador que 
não atenda aos requisitos desejados, justamente quando mais se necessita da ação efetiva 
do controle. , 
Desta forma, é aconselhável que se faça o Congelamento da Identificação, ou seja, 
durante a ocorrência da falta e nos instantes imediatos a ela, o algoritmo de identificação 
não é calculado. Os parâmetros do sistema ficam sendo os calculados no último vetor 
de parâmetros estimados Ô, anterior à. ocorrência da falta. Os parâmetros do controlador 
continuam sendo calculados com base neste Ô. 
Porém, as informações de entrada e saída devem continuar sendo introduzidas no vetor 
de regressores, para que quando haja o descongelamento, as informações estejam atualiza- 
das e o algoritmo possa rapidamente rastrear eventuais mudanças no sistema. Neste caso, 
ainda é conveniente que haja a reinicialização da matriz de covariãncia, reestabelecendo 
sua capacidade de identificação. A não atualização de <p(t) pode levar a uma descon- 
tinuidade na identificação, com conseqüente má estimação dos parâmetros, logo após o 
descongelamento. 
Bons resultados têm sido alcançados para o congelamento da identificação por apro- 
ximadamente 50 intervalos de amostragem, porém este valor pode variar dependendo da 
dimensão do sistema. 
3.7 Conclusão 
Neste capítulo foram apresentados os principais tópicos de controle adaptativo aplicado 
a sistemas de potência.
C 
Foram abordados os detalhes relativos à identificação do sistema, e o método dos 
mínimos quadrados recursivo estendido foi apresentado. Este método inclui uma identifi- 
cação do erro, de forma a eliminar uma possível polarização da estimativa dos parâmetros 
do sistema. r
i 
A estratégia de controle por posicionamento parcial de pólos foi apresentada. Nes- 
ta técnica, apenas os pólos com amortecimento considerado insuficiente são realocados. 
Pretende-se, através, disso diminuir 0 esforço de controle e reduzir o esforço computacio-
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nal, já que a cada iteração um sistema linear de ordem reduzida deve ser resolvido. 
O algoritmo de auto-procura do fator de redução oz para posicionamento completo de 
pólos foi mostrado, e sua extensão para o caso de posicionamento parcial de pólos foi pro- 
posta. Esta técnica visa que um oz adequado seja calculado a cada passo de amostragem, 
de acordo com condição de operação do sistema. Com isso, pretende-se fazer com que a 
lei de controle u(t) esteja dentro de seus limites pré-selecionados. 
A conexão entre a identificação e controle foi brevemente explanada, e o algoritmo do 
sistema em malha fechada foi apresentado. Foram discutidos alguns aspectos básicos para 
a implementação prática do algoritmo de controle adaptativo auto-ajustável para síntese 
de estabilizadores de sistemas de potência baseados em posicionamento de pólos. 
No próximo capítulo, as técnicas de identificação e controle abordadas aqui serão 
aplicadas a dois sistemas multimáquinas, simulados através de um simulador de sistemas 
de potência [11]. Alguns dos resultados alcançados serão mostrados e comparações entre 
os métodos serão realizadas.
Capítulo 4 
Aplicação e Avaliação das Técnicas 
Consideradas 
4.1 Introdução 
O uso de estabilizadores de sistemas de potência (ESPS) é devido à necessidade de um 
sinal adicional que forneça amortecimento extra ao sistema, neutralizando o efeito dos 
modos de oscilação eletromecãnicos. Estes modos são caracterizados por pares de pólos 
complexos conjugados com amortecimento baixo ou negativo, que dominam a resposta 
natural do sistema a perturbações. 
Caso um modelo amostrado seja adotado para representar este sistema, estes pares 
de pólos complexos conjugados serão levados para o plano Z e lá apresentarão módulo 
próximo ou maior que a unidade, mantendo assim a caracteristica pouco amortecida do 
sistema contínuo original. 
Uma técnica de síntese da lei de controle de ESPS adaptativos que pode ser utilizada 
neste caso, de maneira eficiente, é o posicionamento de pólos, onde as posições dos pólos 
de malha fechada são escolhidas de maneira conveniente. 
Nos capítulos anteriores foram apresentados os conceitos gerais de controle adaptati- 
vo auto-ajustável e sua aplicação na síntese de estabilizadores de sistemas de potência. 
O objetivo deste capítulo é apresentar o desenvolvimento de um estabilizador de siste- 
mas de potência adaptativo auto-ajustável (ESPA) baseado em posicionamento de pólos, 
completo e parcial, a dois sistemas-teste. Também foi investigada a aplicação da técnica 
de auto-procura do fator de redução a para posicionamento completo e parcial de pólos. 
Alguns dos resultados obtidos nas simulações são mostrados, sendo que muitos outros 
testes foram realizados. Estas simulações foram efetuadas com 0 auxílio de um simulador
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Figura 4.1: Sistema WSCC 
de sistemas de potência desenvolvido em [l1], onde um módulo “Estabilizador de Siste- 
mas de Potência Adaptativo Auto-Ajustável” foi acoplado. Detalhes desta conexão serão 
apresentados no Apêndice. 
4.2 Sistema WSCC 
O sistema WSCC é um sistema clássico apresentado na referência [12]`, constituído por 
nove barras, três geradores e três cargas. O diagrama unifilar que representa o sistema 
em questão é mostrado na Figura 4.1. Este sistema, apesar de pequeno, permite o estudo 
e a ilustração dos conceitos de estabilidade, sendo largamente utilizado para teste em 
simulação de estabilizadores de sistemas de potência [14,5]. 
A modelagem, os dados das cargas, linhas de transmissão e dos geradores deste sis- 
tema, juntamente com os dados de fluxo de carga para o ponto de operação considerado 
são apresentados na referência [12]. Todas as máquinas do sistema são equipadas com 
reguladores de tensão, modelados por uma função de transferência de primeira ordem, 
conforme:
K RW = iifíä 
Os dados dos reguladores de tensão são mostrados na Tabela 4-1.
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Tabela 4-1: Dados dos reguladores de tensão
' 
Os autovalores do sistema para a condição de operação considerada são mostrados na 
Tabela 4-2: 
Tabela 4~2: Autovalores do sistema 
- 178, 7 .íí...í_ííí.-_-_í› 
-179, 7 
-0, 7116 :l: j12, 7801 
-0, 0802 4 j7,1oõÓ¬ 
-5, 504 _ 
-3, 736 
-1, 1760 :t j0, 8849 
-0, 5232 Í jO, 6614 
O sistema é estável, porém apresenta amortecimento baixo para a condição típica de 
operação. O comportamento dos ângulos de carga do sistema, para um curto-circu-ito 
sólido na barra 4, aplicado aos 10 segundo de simulação, com duração de 0,1 segundo é 
mostrado na Figura 4.2. O desempenho do sistema é claramente insatisfatório.
~ 
4.2.1 Detalhes de Implementaçao 
Nesta seção serão citados alguns detalhes de implementação do estabilizador de siste- 
mas de potência adaptativo para o sistema WSCC. 
Como o sistema possui apenas três máquinas, uma delas sendo a referência do sistema, 
um ESPA foi conectado a cada máquina, totalizando dois ESPAS. O sinal de realimentação 
utilizado em todos os estabilizadores é o de potência elétrica. 
Vários são os parâmetros envolvidos no algoritmo de controle adaptativo. Alguns 
destes valores foram determinados a partir de valores típicos para aplicações em sistemas 
de potência e refinados através de tentativa e erro, com auxílio de simulação. A Tabela 
4-3 mostra a escolha de alguns parâmetros relevantes para o projeto dos ESPAS. 
Os valores de na, ni, e na caracterizam as ordens dos polinômios que representam 
o sistema. Neste caso específico, optou-se por nc = 0, pois o emprego da técnica dos 
mínimos quadrados recursivo estendido não trouxe benefício significativo. Os valores de 
na e nz, utilizados foram escolhidos pelo conhecimento prévio que se tinha do sistema, e»
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Figura 4.2: Ângulos do sistema em malha aberta 
também verificou-se que aumenta-los não trazia nenhuma melhora à identificação, além 
de aumentar a ordem do controlador. 
Tabela 4-3 : Dados dos ESPAS 
na 3 
nz, 2 
nc O 
T, 100m3 
À 1 
Nwng 20 
Os algoritmos de identificação e controle são calculados a cada período de amostragem, 
porém o congelamento da identificação é aplicado nos instantes imediatos à falta, sendo 
que Nwng indica o número de intervalos de amostragem em que a identificação permaneceu 
congelada. _ 
4.2.2 Resultados das Simulações 
Nesta seção são mostrados os resultados das simulações do sistema WSCC, usando o 
estabilizador de sistemas de potência adaptativo. 
Os estabilizadores de sistemas de potência adaptativos auto-ajustáveis foram aplica- 
dos ao sistema WSCC para a realização das,simu1ações. Foram feitos diversos testes,
1
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Figura 4.3: Parâmetros Estimados 
envolvendo a estratégia de controle por posicionamento de pólos, completo e parcial, com 
oz fixo e com auto-procura de a. 
A simulação inicia com todos os parâmetros de Ô iguais a 0.001. Inicialmente, o 
sistema opera em malha aberta, para que os parâmetros estimados do sistema possam 
convergir para os corretos. Isto acontece em poucos intervalos de amostragem. Neste 
caso especificamente, foram usados 40 passos. Apenas após este tempo a lei de controle é 
habilitada. Os parâmetros estimados do sistema para os dois geradores, são mostrados na 
Figura 4.3. Para este caso o controlador foi habilitado com of = 1, e nenhuma perturbação 
foi aplicada.
M 
Agora, os ESPAs com a estratégia de controle por posicionamento completo de pólos, 
com fator de redução fixo, são conectados ao sistema. A resposta dos ângulos de carga 
para o mesmo curto-circuito aplicado no caso anterior é mostrado na Figura 4.4. O 
melhor resultado foi alcançado quando da utilização de cx = 0,9. Pode-se notar o bom 
desempenho destes estabilizadores, se a resposta do sistema for comparada com aquela 
da Figura 4.2, que representa o sistema em malha aberta. 
A resposta dos ângulos de carga ainda para o mesmo curto-circuito para o sistema 
equipado com ESPAs com estratégia de controle de posicionamento completo de pólos, 
com auto-procura do fator de redução é mostrado na Figura 4.5. Através de vários testes 
verificou-se que uma faixa de variação para o fator de redução de a G [0, 4; 0,9] apresentou 
os melhores resultados.
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` 
A variação do fator de redução az, para os dois geradores, pode ser vista na Figura 4.6. 
Pela análise do gráfico fica claro que o algoritmo de auto-procura teve o comportamento 
esperado para o gerador 2, ou seja, durante a falta, aplicada aos 10 segundos e nos 
instantes imediatamente posteriores a ela, oz assume seu valor máximo, enquanto que nos 
outros instantes, oz fica em seu valor mínimo. A 
Na Figura 4.7, são mostrados os esforços de controle para os casos de a fixo e variável. 
Nota-se que não há uma melhora significativa em termos de diminuição de esforço de 
controle, quando da utilização do algoritmo de auto-procura do fator de redução. Isto 
pode ser atribuído ao fato de que a variavel de controle sequer atinge os seus limites, que 
são i0,1 pu durante a simulação. Isto também explica o fato de que o valor de oz não 
varia para o gerador 3. _ 
'
, 
A resposta do sistema equipado com ESPAs com auto-procura do fator de redução cz 
é ligeiramente mais amortecida do que no caso fixo, sem alteração significativa do esforço 
de controle, o que já poderia ser considerado uma vantagem. Porém, uma das vantagens 
deste método é que não há a necessidade de escolher um valor para cr, e sim uma faixa
n
‹ 
de valores. Caso um valor não adequado seja escolhido para oz, o sistema pode ter uma 
resposta não adequada. Este fato é ilustrado na Figura 4.8, que representa o sistema 
equipado com ESPAs com a = 0,7.
l 
Este sistema teste apresenta dois modos eletromecânicos pouco amortecidos. Desta 
maneira, não há vantagens na aplicação da estratégia de controle por posicionamento
4. Aplicação e Avaliação das Técnicas Consideradas 
0.1 
dor2 .O O U1 
fa 
-0.05 
Ge C)
O U1 A
1 
O1 
Gerador
2 
0.04 
Gerador
3 
;`: 
O
o 
'Q 
lx) 
IQ 
Figura 4.7: Esforço de controle dos ESPAS, com cz fixo e variavel 
Or 
» 
Alfa Fixo Alfa Variável
1 
Tempo(segundos) 
Gerador
3 
0.15 
0.1 
.O Q ou
0 
-0.05 
0 5 10 15 
0.1 
.O Q ou 
-0.04 -0.05 
40 
Angu 
o 
graus) 
-\ 
IQ 
U1 
U1 
N)Q 
0 5 10 15 0 5 10 15 
Tempo(segundos) 
oi 
Tempo(segundos) Temp o(segundos) 
Resposta do sistema 
,_/-'-_,_z\___,-`.` 
z- 
_ . z ~. , 
. \ . _ 
435- 
30- 
~ J 
i ls "
X 10 ____ ______ ¡ 
gr 
1-, .zfxz z' 
'L 
` \.f '\z~'_;' 
É: 
\/ 
O - ,. 
5 10 
Tempo(segundos) 
15 .
¢
A 
Figura 4.8: Angulos dos geradores; com ESPAS com posicionamento completo de pólos e 
oz = 0,7. ' -
n
I
4. Aplicação e Avaliação das Técnicas Consideradas 60 
Resposta do sistema 
30 - .
l
, 
Ángu 
o 
graus 
-\ 
lx) 
U1 
C) 
-á--__.. 
55:-, :\ -i :E'š1'z' /`- Fx ×~ -~ 1 
. 
'
, 
, ¡ ¡ 
- . 
_ s` .\_ z _, '\ 
10 ' E É * `~ 
Í 2: \/1 `Ê,›'ƒ ¬/ “J \'“^' ` 
s 
Í 
\..-¡ 
' * _---_----‹" " 1 
5 . U . 
5 10 15 20 
Tempo(segundo5)
_ 
Figura 4.9: Resposta do sistema em malha aberta para uma variação de 15% na potência 
mecânica 
parcial de pólos, pois os dois pólos que caracterizam o sistema devem ser deslocados. 
Ainda assim, testes foram realizados porém seus resultados não serão apresentados aqui. 
Para demonstrar a boa capacidade de rastreamento de parâmetros do algoritmo de 
controle adaptativo, mesmo quando há mudanças no ponto de operação do sistema, foi 
feito um teste complementar, onde é feita a variação de 15% da potência mecânica do 
gerador 2. A perturbação é aplicada aos 10 segundos de simulação. A resposta do sistema 
em malha aberta é mostrada na Figura 4.9. O comportamento dos ângulos de carga para 
o sistema equipado com ESPAS com estratégia de controle por posicionamento total de 
pólos, com auto-procura de oz é mostrado na Figura 4.10 e a variação do fator de redução 
a é mostrado na Figura 4.11. 
O sistema WSCC é um sistema de baixa ordem e foi utilizado neste trabalho com 
propósitos de testes dos algoritmos. Na próxima seção, será apresentado um sistema de 
ordem maior, onde as vantagens do emprego dos algoritmos de posicionamento parcial de 
pólos e de auto-procura do fator de redução a poderão ser melhor notadas. 
4.3 Sistema New England 
O sistema de potência New England é bastante utilizado para estudos de estabilidade, 
pois apresenta problemas de estabilidade, é bastante complexo e apresenta dificuldades na
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aplicação de métodos de controle., Este sistema é apresentado com detalhes de modelagem 
e os dados do sistema na referência [13]. A Figura 4.12 mostra o diagrama unifilar deste 
sistema de potência, formado por trinta e nove barras, nove geradores, e uma barra 
infinita. ~ ~ 
Todos as máquinas síncronas são equipadas com um regulador automático de tensão 
de primeira ordem, cuja função de transferência é dada por: .
K 
, 
RW) .= íTÍi¬; 
Os dados dos reguladores de tensão são mostrados na Tabela 4-4. 
Tabela 4-4: Dados dos reguladores de tensão 
' Ba.I`I`3. TRT 
30 5,0 0,06 ` 
31 6,2 0,05 
32 5,0 , 006 
'33 5,0 0,06 _ 
34 40,0 0,02 
35 _õ,0 0,02 
36 40,0 0,02 
37 5,0 0,02' 
' as 40,0 0,02 ' . ~.í'_._1 ,› 
Os autovalores associados aos modos eletromecãnicos pouco amortecidos, para esta 
condição de operação são mostrados na Tabela 4-5: ' >
` 
Tabela 4-5: Autovalores instáveis do Sistema 
0, 002_:l: j7, 061 ` 
0,126 :l: j6, 051 
0,068 :l: j4, 074 
0,034 i j6, 270 
Neste caso, pode-se observar que osistema apresenta uma dinâmica bastante pobre, 
e para esta condição de operação chega a ser instável. Na referência [15] é mostrado que 
ESPs convencionais projetados para este condição de operação não são capazes de prover 
amortecimento suficiente paraoutras condições de operação. 
Um curto-circuito sólido é aplicado na barra 22 e o comportamento dos ãngulos de 
carga é mostrado na Figura 4.13. A perturbação foi aplicada aos 10 segundos de simulação, 
com duração de 0,1 segundo. - .
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4.3.1 Detalhes de Implementação 
Nesta seção serão citados alguns detalhes de implementação do estabilizador de siste- 
mas de potência adaptativo para o sistema New England. 
O sistema possui dez máquinas, uma delas modelada como barra infinita. Foram 
usados fatores de participação para determinar qual máquina está mais associada a cada 
modo eletromecãnico instável ou pouco amortecido. Foram conectados cinco ESPAS ao 
total, um em cada máquina associada a cada um dos pares complexos conjugados com 
parte real positiva, totalizando quatro ESPAS, e mais um ESPA conectado a uma máquina 
associada a alguns dos modos instáveis. Os ESPAS foram conectados aos geradores das 
barras 30, 32, 34, 36 e 38. O sinal de realimentação utilizado em todos os estabilizadores 
é o de potência elétrica.
_ 
Várias são os parâmetros envolvidos no algoritmo de controle adaptativo. Alguns 
destes valores, assim como no caso anterior, foram determinados apartir de valores típicos 
para aplicações em sistemas de potência e refinados através do método de tentativa e erro, 
com auxílio de simulação. 
A Tabela 4-6 mostra a escolha de alguns parâmetros relevantes para o projeto dos 
ESPAS. 
Os valores de na, nb e nc caracterizam as ordens dos polinõmios que representam o 
sistema. Os valores de na e nz, utilizados foram escolhidos pelo conhecimento prévio que 
se tinha do sistema, e também verificou-se que aumentá-los não trazia nenhuma melhora
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à identificação, além de aumentar desnecessariamente a ordem do controlador. Neste caso 
optou-se por nc =f- 2, após a realização de alguns testes. 
Foi .utilizado um fator de esquecimento fixo e reset da matriz de covariãncia por traço 
mínimo de P (t), para que o poder de identificação do algoritmo fosse conservado. O valor 
de amortecimento desejado, utilizado quando pertinente, também é mostrado na tabela. 
Os algoritmos de identificação e controle são calculados a cada período de amostragem, 
porém o congelamento da identificação é aplicado nos instantes imediatamente posteriores 
à falta. 
Tabela 4-6 : Dados dos ESPAS 
na 3 
nz, 2 
nc 2 
T, 100m5 
Nwng 50 
z\ 0,99 . 
trmm 103 
ëd 017 
4.3.2 Resultados das Simulações 
Nesta seção são mostrados os resultados das simulações do sistema New England, 
usando o estabilizador de sistemas de potência adaptativo. ~ 
Foram realizados testes de estabilizadores adaptativos com estratégia de controle por 
posicionamento de pólos completo e parcial, com fator de redução oz fixo e auto-ajustável. 
Da mesma maneira que no caso anterior, a simulação inicia com todos os parâmetros de 
Ô iguais a 0,001. Inicialmente, o sistema opera em malha aberta, para que os parâmetros 
estimados do sistema possam convergir para os valores corretos. Isto acontece em poucos 
intervalos de amostragem, sendo que para este caso foram usados 50 passos, devido à 
ordem do sistema. Após este tempo ter_decorr_ido, a lei de controle é habilitada. Os 
parãmetros estimados do sistema para o gerador da barra 36 são mostrados na Figura 
4.14. Nota-se a boa convergência dos parâmetros, mas neste caso mais lenta que no sistema 
WSCC. Isso é devido a ordem deste sistema ser elevada. O controlador foi habilitado, 
mas com cú = 1. e
_ 
Agora, os ESPAS com a estratégia de controle por posicionamento completo de pólos, 
com fator de redução fixo, são conectados ao sistema. A resposta dos ãngulos de carga 
para o mesmo curto-circuito aplicado no caso anterior é mostrado na Figura 4.15. O
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melhor resultado foi alcançado quando da utilização de oz = 0, 85. O desempenho destes 
estabilizadores é bastante bom, lembrando que o sistema em malha aberta é instável. 
O menor valor oz admissível para este sistema é de 0,55. Valores menores causam a 
instabilidade do sistema. O esforço de controle é mostrado na Figura 4.16. 
O comportamento dos ângulos de carga para a mesma falta, para o sistema equipado 
com ESPAs com estratégia de controle de posicionamento parcial de pólos, com deslo- 
camento por amortecimento mínimo e conservação da freqüência é mostrado na Figura 
4.17. O esforço de controle é mostrado na Figura 4.18. Se comparado com o caso de posi- 
cionamento completo com a fixo, este caso apresenta um esforço de controle equivalente, 
porém com maior amortecimento da resposta. 
A resposta dos ângulos de carga ainda para o mesmo curto-circuito para o sistema 
equipado com ESPAs com estratégia de controle de posicionamento completo de pólos, 
com auto-procura do fator de redução é mostrado na Figura 4.19. Através de tentativa 
e erro, verificou-se que uma faixa de variação para o fator de redução de a 6 [0, 6; 0, 85] 
apresentou os melhores resultados. O esforço de controle é mostrado na Figura 4.20. 
Se comparado com o caso de posicionamento completo com oz fixo, este caso apresenta 
esforço equivalente, porém possui maior amortecimento da resposta. A variação do fator 
de redução oz é mostrada na Figura 4.21. 
Finalmente, a resposta dos ângulos de carga, ainda para o mesmo curto-circuito, para 
o sistema equipado com ESPAs com estratégia de controle de posicionamento parcial de
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Figura, 4.15: Resposta do sistema. com ESPAs com posicionamento completo de polos e cv 
fixo (a=O,85) 
Figura 4.16: Esforço de controle dos ESPAS com posicionamento completo de polos e cv 
fixo (a=0,85) 
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Figura 4.19: Resposta do sistema com ESPAS com posicionamento completo de polos e 
auto-procura de oz 
Figura 4.20: Esforço de controle dos ESPAS com posicionamento completo de polos e 
auto-procura de oz 
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Figura 4.21: Variação de a 
pólos, com auto-procura do fator de redução é mostrado na Figura 4.22. Verificou-se, 
novamente, que cz G [0, 6; 0, 85] apresenta os melhores resultados. O esforço de controle 
é mostrado na Figura 4.23. A variação de of é mostrada na Figura 4.24. Se comparado 
com o caso de posicionamento completo 'com oz fixo e com o auto-procura de az, este caso 
apresenta esforço equivalente, mas com maior amortecimento da resposta. 
Uma variação de 15% da potência mecânica do gerador conectado a barra 34 é feita 
a fim de mostrar a boa capacidade de rastreamento de parâmetros do algoritmo de con- 
trole adaptativo, mesmo .quando há mudanças na condição de operação do sistemas. A 
perturbação é aplicada 'aos 10 segundos de simulação. A resposta do sistema em malha 
aberta é mostrada na Figura 4.25. O comportamento dos ângulos de carga para o sistema 
equipado com ESPAS com estratégia de controle por posicionamento parcial de pólos, 
com deslocamento por amortecimento mínimo e conservação da freqüência é mostrado na 
Figura 4.26. 
i 
A
_
. 
4.4 Conclusao . 
Neste capítulo, foram mostrados os resultados de simulações feitas com estabilizadores 
de potência adaptativos auto-ajustáveis baseados na técnica de posicionamento de pólos, 
completo e parcial. Também foi testado o algoritmo de auto~procura do fator de redução oz. 
O algoritmo do controlador adaptativo foiimplementado em linguagem C++ e acoplado
1~ 
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Figura 4.22: Resposta do sistema com ESPAS com posicionamento parcial de polos e 
auto-procura de cz 
Figura 4.23: Esforço de controle dos ESPAS com posicionamento parcial de polos e auto- 
procura de cv 
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Figura 4.25: Resposta do sistema em malha aberta para uma variação de 15% na potencla 
mecânica 
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Figura 4.26: Resposta do sistema equipado com ESPAS por posicionamento parcial de 
pólos 
a um simulador de sistemas de potência, desenvolvido em [11]. 
Foram escolhidos dois sistemas multimáquinas para os testes, a saber, o sistema WSCC 
e o sistema New England. 
Os resultados mostram a boa performance da técnica de controle por posicionamento 
de pólos, tanto completo quanto parcial. Este último, conforme esperado, apresenta 
vantagens no amortecimento das oscilações do ângulo de carga e um esforço de controle 
ligeiramente menor do que o obtido com posicionamento completo. 
A técnica de auto-procura do fator de redução oz também se mostrou eficiente, tendo o 
comportamento esperado, ou seja, no instante da falta o algoritmo faz com que o valor cx 
seja máximo. Nos outros instantes, este valor assume o seu mínimo. Com isso, o esforço de 
controle é diminuído. Outra vantagem desta técnica é que não é necessário que se escolha 
um valor específico para cv, e sim uma faixa de valores. Em alguns casos, a escolha de um 
determinado valor pode ser problemática. 
No próximo capítulo serão feitas as considerações finais deste trabalho.
Capítulo 5 
Conclusão Geral 
O objetivo de um sistema elétrico de potência é fornecer energia elétrica a seus con- 
sumidores de forma confiavel e segura, obedecendo determinados requisitos de qualidade. 
Desta forma, os níveis de tensão e freqüência entregues em diferentes pontos da rede de- 
vem ser mantidos próximos aos níveis previamente estabelecidos, com estreitas faixas de 
tolerância, independente de variações sazonais ou imprevistas que acontecem no sistema. 
Acontece porém, que os sistemas de potência são sistemas de grande porte, complexos 
e altamente não-lineares, compostos de geradores elétricos e cargas elétricas conectados 
a uma rede elétrica juntamente com transformadores, linhas de transmissão, barras e 
equipamentos de controle. O controle de sistemas de potência, cujo objetivo é fazer com 
que o sistema atenda os requisitos de qualidade, é um problema bastante complexo. 
Desta forma, o problema de estabilidade de sistemas de potência é dividido em diversos 
subproblemas de ordem reduzida, tratados em separado a fim de facilitar a análise e a 
síntese das ações de controle. Cada um destes problemas menores tem uma modelagem 
adequada, baseada na faixa de freqüência onde ocorrem. Um destes subproblemas é a 
estabilidade dinâmica. 
A abordagem clássica, utilizada na prática pelas concessionárias de energia elétrica 
para a resolução do problema de estabilidade dinâmica, é baseada em um modelo des- 
centralizado, linearizado nos arredores de um ponto de equilíbrio, que representa uma 
condição típica de operação. Os controladores sintetizados a partir destes modelos são 
denominados Estabilizadores de Sistemas de Potência. A interação entre has varias malhas 
de controle não são levadas em consideração na hora do projeto, nem tampouco a interação 
com os outros ESPs do sistema, e este tipo de projeto é dito ser descentralizado. Embora 
estes estabilizadores de parâmetros fixos venham apresentando performance satisfatória 
na pratica, fornecendo amortecimento ao sistema para uma larga faixa de condições de 
operação, espera-se que se as diferentes condições de operação e as possíveis variações que
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ocorrem no sistema possam ser incluídas no projeto dos estabilizadores, estes tenham um 
desempenho melhor.
_ 
Uma. das abordagens possíveis para a acomodação de variações nas condições do sis- 
tema é o controle adaptativo. Diversas propostas de aplicação de controle adaptativo a 
estabilizadores de sistemas de potência têm sido apresentadas desde longa data, princi- 
palmente do tipo auto-ajustável, alcançando resultados bastante interessantes. A nível 
de simulação, bons resultados foram alcançados com o uso da técnica de controle por 
posicionamento de pólos, associada à estimação de parâmetros pelo método dos mínimos 
quadrados recursivo segundo o princípio da equivalência certa. 
. O estabilizador adaptativo baseado em posicionamento de pólos analisado neste traba- 
lho é um controlador adaptativo auto-ajustável indireto, que consiste em um identificador 
de parâmetros e um controlador. O identificador foi implementado através da técnica dos 
mínimos quadrados recursivo. 
O controlador foi baseado na estratégia de controle por posicionamento de pólos, onde 
os pólos de malha fechada são escolhidos como sendo os pólos do modelo estimado, 0 qual 
representa a planta do sistema, deslocados radialmente em direção à origem do círculo 
unitário por um fator de deslocamento oz, cujo valor é menor que a unidade. Algumas 
melhorias foram acrescentadas ao algoritmo de controle por posicionamento de pólos. A 
primeira, foi o posicionamento parcial de pólos, onde apenas os pólos com amortecimento 
baixo são deslocados. O emprego desta técnica a sistemas de potência se justifica pelo 
conhecimento prévio do sistema, pois sabe-se que as caracteristicas dinâmicas indesejáveis 
do sistema são devidas à existência de um par de pólos com amortecimento insuficiente, 
para cada máquina. Em alguns casos, tem-se mais de um par de pólos com estas carac- 
terísticas. Desta forma, não há necessidade de se deslocar todos os outros pólos do sistema 
para que a dinâmica adequada seja obtida. Com isso, pretende-se poupar esforço de con- 
trole, o que pode trazer benefícios devido às restrições impostas à atuação do controlador. 
A segunda melhoria foi a inclusão do algoritmo de auto-procura do fator de redução oz. 
Uma questão crucial ao bom funcionamento do algoritmo de controle é a escolha adequa- 
da de oz. O algoritmo de auto-procura permite que um a ótimo seja escolhido a cada 
período de amostragem, dependendo da condição de operação do sistema. Quando o sis- 
tema opera em regime permanente, of pode ser escolhido como sendo um valor baixo, pois 
0 esforço de controle é pequeno. Já em condições de perturbação ou falta, a deve assumir 
valores maiores para que não haja a saturação do controlador. Novamente, pretende-se 
com o emprego desta técnica diminuir o esforço de controle, garantindo também um maior 
amortecimento. Um aspecto não explorado em trabalhos anteriormente publicados é o 
controle por deslocamento parcial de pólos juntamente com fator de deslocamento auto-
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ajustável. Este método foi proposto neste trabalho, os resultados foram desenvolvidos e 
apresentados aqui. Esta é uma das principais contribuições deste trabalho. 
A performance do estabilizador adaptativo auto-ajustável foi investigada através de 
simulação digital. Um módulo de controle adaptativo foi desenvolvido em linguagem C++ 
e aplicado a um simulador de sistemas de potência já existente, também desenvolvido 
nesta mesma linguagem. Os resultados conseguidos com a aplicação a dois sistemas 
multimáquinas teste são mostrados no Capítulo 4. Outra contribuição deste trabalho 
foi a aplicação de técnicas de controle adaptativo a sistemas multimaquinas. Muitos são 
os resultados de aplicação de controle adaptativo a sistemas de potência apresentados na 
literatura, mas a maioria dos resultados são obtidos para sistemas máquina barra-infinita, 
ou para sistemas de pequeno porte. _.
' 
As simulações com os sistemas-teste indicam que o estabilizador adaptativo auto- 
ajustável baseado em posicionamento de pólos tem uma performance melhor que aque- 
les de parâmetros fixos, principalmente, quando as condições de operação são diferentes 
daquelas para as quais foram projetados; Além disso, mostra-se que as técnicas de posi- 
cionamento parcial de pólos, auto-procura de cv e .principalmente a associação das duas 
técnicas, leva a um esforço de controle menor e a um maior amortecimento das oscilações 
eletromecânicas, como esperado. Os resultados aqui obtidos, portanto, são bastante sa- 
tisfatórios.
O 
Os bons resultados obtidos neste trabalho demonstram o potencial da aplicação de 
controle adaptativo a sistemas de potência, o que serve de incentivo ao seguimento desta 
linha de pesquisa. Como sugestão para trabalhos futuros fica: 
0 desenvolvimento de uma técnica de auto-procura do amortecimento desejado 5,; para 
posicionamento parcial de pólos, semelhante a técnica de auto-procura de oz, para 
que um fd adequado a condição de operação possa ser escolhido a cada instante de 
amostragem; 
ø testes dos estabilizadores de sistemas de potência adaptativos propostos com o sis- 
tema brasileiro; 
ø desenvolvimento de um método que faça o congelamento de parâmetros identificados 
e a reinicialização da matriz de covariância durante as faltas, através da monitoração 
de variáveis convenientes; 
z realização de um estudo para determinar a influência dos diversos parâmetros do 
algoritmo adaptativo em seu desempenho global, tais como o fator de esquecimento
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À, a ordem do modelo e a o período de amostragem, já que o algoritmo é bastante 
sensível a estas escolhas; 
ø verificação do desempenho do algoritmo de controle adaptativo em um ambiente 
real.
\ 
Apêndice _A. 
Implementação da classe ESP 
Adaptativo l ' 
av A.1 Introduçao , 
Devido 'a complexidade e ao grande porte dos sistemas elétricos de potência e ao 
desenvolvimento da indústria de computadores digitais, que produze computadores de 
grande capacidade de processamento de dados a um baixo custo, a simulação digital é 
uma ferramenta importante no estudo da estabilidade dinâmica de sistemas de potência, 
particularmente na síntese de estabilizadores de sistemas de potência, ea em especial, da- 
queles do tipo adaptativo.
_ 
Através de simulação, pode-se testar _o desempenho do controlador em questão sob 
diversas condições de operação, podendo-se validar, então, o modelo sintetizado. Desta 
forma, é necessário que se disponha de um simulador que reproduza de maneira eficiente 
e fiel o comportamento de sistemas elétricos. 
1
V 
O objetivo deste apêndice é descrever rapidamente o módulo de estabilizadores de 
sistemas de potência adaptativo baseado em posicionamento de pólos, desenvolvido espe- 
cialmente para este trabalho. Este módulo foi acoplado aum simulador de sistemas de 
potência já existente, desenvolvido como parte integrante de -um trabalho de mestrado na 
UFSC {11].
V 
A.2 O SimSP .. 
O SimSP (Simulador de Sistemas de Potência) é um módulo computacional de simu- 
lação da dinâmica de sistemas de energia elétrica .para simuladores de ensino e treinamen-
I
v
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Figura A.1: 'Representação da unidade de geraçãoutilizada pelo SimSP 
to. Este simulador foi projetado sob a metodologia de Programação Orientada a Objetos 
[23,24] e implementado com o auxilio da linguagem C++[25,26,27]. 
A solução do conjunto de equações algébrico-diferenciais não-lineares que representam 
o sistema, descrevendo sua dinâmica, 'pode ser realizada tanto pelo método alternado 
entrelaçado implícito quanto pelo método alternado implícito, em virtude de suas carac~ 
terísticas de estabilidade numérica e desempenho computacional, além da facilidade de 
inclusão de novos modelos e elementos. 
Os modelos matemáticos utilizados para representar os elementos do sistema unifica 
a simulação de curto e longo prazo, de forma a permitir que sejam observados ambos os 
fenômenos. 
São utilizadas estruturas de dados orientadas a objetos para representar os elemen- 
tos do sistema e para armazenar e manipular seus dados de maneira eficaz e confiável. 
Esta estrutura ainda;flexibiliza a adição de novos modelos ou equipamentos à estrutura 
computacional implementada. ' ' 
O simulador permite a simulação de diversos eventos, tais como aplicação e remoção 
de curto-circuito, remoção de linha de transmissão, variação de potência mecânica, dentre 
outros. Estes eventos permitem a verificação do comportamento do sistema, bem como 
facilitam a análise de um controlador, em condições diferentes daquelas para as quais fora 
projetado. 
Na Figura A.l é mostrada a representação da unidade de geração utilizada pelo SimSP. 
A.3 Programação Orientada-a Objetos 
Desde a invenção dos computadores, diferentes linguagens de programação vem sendo 
desenvolvidas a fim de acomodar o aumento da complexidade. dos programas. Na década
â
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de 60 surgiu a programação estruturada, e através dela foi possível escrever programas 
moderadamente complexos de maneira mais fácil. Porém, mesmo através da programação 
estruturada é difícil tratar de projetos grandes, pois sua complexidade excede a capaci- 
dade deste tipo de programação. Para resolver este problema, foi criada a programação 
orientada a objetos (POO). 
A POO é uma maneira diferente de tratar a tarefa de programação. Este tipo de 
programação reúne as melhores idéias da programação estruturada com alguns conceitos 
novos, permitindo que um problema seja decomposto em subproblemas relacionados. 
Todas as linguagens de programação orientada a objetos possui três elementos em 
comum: objetos, polimorfismo e herança, que serão rapidamente descritos a seguir. 
Os objetos são a característica mais importante da POO. Um objeto pode ser descrito 
como uma entidade lógica que contém dados e código para manipular estes dados, que 
podem ser inacessíveis fora dele. Um objeto é uma variável de tipo definido pelo usuário, 
quando se define um objeto, cria-se um novo tipo de dado. 
O polimorfismo significa que um nome pode ser usado para especificar uma classe geral 
de ações. Por exemplo, pode-se ter diferentes funções com o mesmo nome, porém cada 
uma trata os dados de maneira diferente. Quando houver uma chamada desta função, 
será escolhida uma delas dependendo do tipo de variável ao qual esteja relacionada. 
A herança é um processo no qual um objeto pode adquirir características de um outro 
objeto já definido. Desta maneira, um objeto pode herdar características que compartilha 
com uma classe mais geral, sendo necessário definir apenas as qualidade que o torna único 
dentro de sua classe. 
A.4 Modelagem da Classe Estabilizador de Sistemas 
de Potência Adaptativo 
O módulo de estabilizadores de sistemas de potência adaptativo foi igualmente de- 
senvolvido sob a teoria de orientação a objetos, usando a linguagem C++. Este módulo 
foi acoplado ao SimSP, onde já haviam sido implementados dois tipos de ESPs, o Tipo I 
de segunda ordem e o Tipo II de primeira ordem, cada um definido como uma classe de 
objetos. O ESP adaptativo foi implementado como sendo um terceiro modelo de ESP, 
conforme é visto na Figura A.2, e definido como uma outra classe de objetos. 
A classe de objetos ESP adaptativo foi definida como sendo uma classe derivada da 
classe base ESP já existente no SimSP, herdando todas as suas propriedades. Foram 
incluídas as diversas variaveis necessárias e diversos métodos do algoritmo adaptativo,
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Figura A.2: Representação dos ESPS no SimSP 
a saber, o PRBS, a identificação por mínimos quadrados recursivo, a identificação por 
mínimos quadrados recursivo`.estendido, o controle por posicionamento total de pólos, 
o controle por posicionamento parcial de' pólos e a auto-procura do fator de redução cr 
para ambos os métodos. Além disso, o programa ainda permite a utilização do fator 
de esquecimento e da técnica de reset da matriz de covariãncia, além do congelamento 
dos parâmetros pós-falta, conforme descrito nos Capítulos 2 e 3. O sinal de entrada do 
estabilizador pode ser escolhido entre velocidade angular, freqüência, potência elétrica e 
potência acelerante. ~ _ 
Como o controle adaptativo é digital, e os modelos de estabilizadores de sistemas 
de potência disponíveis no SimSP eram ambos analógicos, algumas modificações foram 
necessárias. Apenas em cada período de amostragem, definido pelo usuário, o algoritmo 
de identificação e controle deve ser executado. Fora deste período, o sinal de controle 
é sustentado e os métodos de identificação e controle desabilitados, porém a integração 
numérica deve continuar.normalmente. Um cuidado adicional que teve que ser tomado, 
é que deve se garantir que os valores das variáveis tenham convergido antes que o valor 
seja passado ao ESP. 
À 'Á
, 
O programa gera um arquivo de saída com o histórico das variáveis relevantes do 
algoritmo adaptativo, já preparado para ser rodado dentro do software Matlab. 
O algoritmo adaptativo é composto em geral por cálculos simples, que envolvem ope- 
rações matriciais elementares. Apenas no método de controle por posicionamento, com- 
pleto ou parcial, é 'necessaria a solução de um sistema de equações lineares. Apesar da 
ordem deste sistema ser baixa, deve-se escolher um método de solução eficiente, pois a 
precisão dos parâmetros do controlador depende desta solução. O método escolhido neste 
trabalho foi a decomposição LU com pivoteamento l[28].
3 
I
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